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Altos níveis de tensão e corrente podem ser induzidos em dutos 
metálicos devido as linhas de transmissão (LTs) em áreas onde estas 
estruturas compartilham o mesmo corredor. Esta interferência 
eletromagnética tem sido um importante assunto de pesquisa nas últimas 
décadas. Neste trabalho, os diferentes acoplamentos entre LTs e dutos 
enterrados (acoplamento indutivo e condutivo) são estudados, 
implementados e validados. A zona de interferência e a influência da 
estrutura do solo também são abordadas em ambos acoplamentos. Ao final, 
um estudo de caso é apresentado para validação do modelo completo, onde 
a interferência indutiva e a interferência condutiva são calculadas. 
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Significant voltage and current levels can be induced in metallic 
pipelines due to power lines in areas where this structures share the same 
corridor. This electromagnetic interference has been an important research 
subject over the last decades. In this work, the different couplings between 
power lines and buried pipelines (inductive and conductive coupling) are 
studied, implemented and evaluated. The interference zone and the 
influence of the soil structure are also addressed for both couplings. Finally, 
a study case is presented to evaluate the complete model, where the 
inductive and conductive interference are calculated  
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As interferências eletromagnéticas entre dutos e LTs têm sido motivo 
de estudo desde a década de 1960, principalmente devido ao significante 
aumento dos níveis de curto circuito, aumento das cargas alimentadas pelas 
linhas e critérios ambientais, que exigem que os dutos e as LTs 
compartilhem o mesmo corredor. Em regiões onde há interferência, altos 
níveis de corrente e tensão podem ser induzidos nas tubulações, os quais 
podem acarretar em riscos tanto para os operadores quanto para a própria 
integridade estrutural do equipamento. As interferências existentes entre 
estas estruturas podem ser classificadas em três fenômenos distintos: 
acoplamento capacitivo, acoplamento indutivo e acoplamento condutivo. 
1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO 
Este trabalho tem por objetivo um estudo detalhado do cálculo de 
tensões e correntes induzidas em dutos enterrados. Logo, serão abordados 
os acoplamentos indutivos e condutivos, já que o acoplamento capacitivo 
está presente somente em dutos aéreos. Devido à escassez na literatura 
nacional e complexidade dos cálculos envolvidos, uma maior ênfase será 
dada às interferências indutivas.  
O cálculo destes dois fenômenos abordados é feito de forma 
independente, sobrepondo os resultados para se obter um acoplamento 
total. A modelagem utilizada ao longo deste trabalho é feita através de 
circuitos equivalentes envolvendo impedâncias próprias e mútuas. Para o 
cálculo destas impedâncias, são comparadas formulações analíticas 
presentes na literatura e uma formulação mais recente que utiliza o método 
dos elementos finitos (MEF). Os cálculos envolvendo elementos finitos são 
realizados através do software gratuito FEMM®, uma aplicação do MEF 
em 2D. Através de um toolbox do Matlab®, intitulado OctaveFEMM, é 
possível acoplar os dois softwares citados. Logo, após a simulação, os dados 
são processados no Matlab® para o cálculo das tensões e correntes induzidas 
no duto, como também para aplicação de modelos analíticos. 
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Os resultados obtidos são validados com o auxílio do software 
comercial SESTLC, desenvolvido pela empresa canadense SES, amplamente 
utilizado em diversos países para cálculo de interferências eletromagnéticas. 
1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 
O texto desta dissertação está organizado em seis capítulos, incluindo 
este primeiro de caráter introdutório e as considerações finais. 
No capítulo 2, há uma breve revisão bibliográfica, que é feita com a 
intencionalidade de buscar expor os conceitos necessários para compreensão 
do presente estudo. 
No capítulo 3, é discutido amplamente o acoplamento indutivo. São 
estudadas formulações analíticas presentes na literatura, assim como uma 
formulação que utiliza o MEF. Um estudo da influência da modelagem do 
solo também é realizado neste capítulo. Comparações são feitas com o 
objetivo de determinar a validade de cada formulação. A zona de 
interferência do acoplamento indutivo é descrita no final deste capítulo, 
onde um método para normatização de tal região é proposto. 
No capítulo 4, introduz-se o acoplamento condutivo e sua 
modelagem. Resultados parciais são comparados aos obtidos através do 
software SESTLC. Ao final do capítulo, também são analisadas a influência 
da estrutura do solo e a zona de interferência do acoplamento estudado. 
O capítulo 5 trata de um estudo de caso para aplicação dos métodos 
discutidos. 
Por fim, no capítulo 6, são feitas as considerações finais do trabalho 
desenvolvido e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
O presente capítulo discute a natureza das interferências 
eletromagnéticas em dutos e LTs, os efeitos causados por essas 
interferências, os limites admissíveis das tensões oriundas dos diferentes 
tipos de acoplamento entre estas duas estruturas e as técnicas de mitigação 
para adequação dos níveis de tensão. Por fim, é discutida a evolução dos 
métodos de cálculo presentes na literatura que modelam este problema. 
2.1 NATUREZA DAS INTERFERÊNCIAS 
Conceitualmente, na análise de interferências entre linhas e dutos, 
são considerados os seguintes acoplamentos: capacitivo, indutivo e 
condutivo [1]. Os fenômenos citados são descritos nos itens subsequentes. 
2.1.1 Acoplamento Capacitivo 
Apenas dutos metálicos aéreos situados próximos às linhas de 
transmissão de alta tensão estão sujeitos à influência capacitiva dos 
condutores. Esta interferência ocorre em condição de funcionamento normal 
e também durante faltas no sistema elétrico. 
Tensões de alta amplitude surgem entre os dutos metálicos e a massa 
quando o duto é isolado; a magnitude destas tensões depende, 
principalmente, do nível de tensão da linha, da distância entre a linha de 
transmissão e o duto, e a condição de operação (operação normal ou falta). 
O cálculo deste tipo de interferência utiliza como base Equações de 
Maxwell e alguns teoremas e métodos adicionais (Método das Imagens, 
Teorema da Superposição e Método de Simulação de Cargas). Métodos 
simplificados também podem ser encontrados na literatura [1]. 
2.1.2 Acoplamento Indutivo 
A interferência indutiva, ilustrada na Figura 1, resulta do campo 
magnético gerado pelas LTs, que, por sua vez, provocam o aparecimento de 
tensões induzidas nos dutos metálicos, geralmente enterrados. O 
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acoplamento indutivo está presente tanto em condições normais de 
operação quanto na ocorrência de faltas nas LTs, sendo mais significativo 
nesta última condição. A amplitude das tensões induzidas depende da 
corrente que circula na linha de transmissão, da resistividade do solo, do 
comprimento do paralelismo entre o duto e a linha e da distância entre os 
mesmos. 
 
Figura 1 – Acoplamento Indutivo entre um duto e uma fase de uma LT 
O cálculo do efeito indutivo usualmente é feito em duas etapas: 
cálculo das impedâncias mútuas e análise de circuitos. Sendo que na 
primeira etapa, o mais clássico é a utilização de fórmulas baseadas nas 
equações de Carson [2]. Porém, para topologias mais complexas, como solo 
de múltiplas camadas, tem-se utilizado métodos computacionais mais 
sofisticados como o MEF. 
2.1.3 Acoplamento Condutivo 
O escoamento de correntes de curto-circuito fase/terra no solo 
através dos eletrodos de aterramento de uma torre, subestação ou uma 
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usina, elevam o potencial, em relação ao terra remoto, dos eletrodos e do 
solo ao seu redor. Dutos enterrados podem ser afetados caso esses estejam 
conectados ao eletrodo de aterramento do sistema de alta tensão ou se 
encontrem na zona de interferência da instalação elétrica. A diferença de 
potencial entre o terra local e o duto metálico pode danificar o revestimento 
do duto. Para o cálculo da interferência condutiva em questão, as seguintes 
variáveis devem ser quantificadas: elevação do potencial do solo na zona de 
interferência do duto, potencial transferido ao duto metálico e tensões 
aplicadas nos flanges de isolamento e na proteção catódica. Métodos 
simplificados para este tipo de cálculo também podem ser encontrados na 
literatura [1]. Porém, existem softwares comerciais que implementam 
algoritmos mais complexos e precisos.  
Para uma análise completa da interferência eletromagnética entre os 
dutos e as LTs, é feita a soma fasorial dos resultados obtidos para os 
diferentes tipos de acoplamento. 
Neste trabalho, apenas os acoplamentos indutivos e condutivos serão 
tratados. 
2.2 EFEITOS CAUSADOS PELAS INTERFERÊNCIAS 
2.2.1 Segurança Pessoal 
Qualquer ser humano em contato com duto metálico sujeito à 
interferência de uma linha de alta tensão pode estar exposto ao risco de 
choque elétrico, esse risco é função da intensidade e do tempo que a corrente 
passa através do corpo humano. Por questões práticas, usualmente, os 
limites admissíveis são expressos em níveis de tensão. Esta exposição pode 
ser gerada pelos três tipos de acoplamento já citados. 
2.2.2 Danos ao Revestimento 
Tensões produzidas por acoplamento indutivo ou condutivo podem 
danificar o revestimento dos dutos. Os limites de tensões e os danos que 




2.2.3 Corrosão Metálica 
A corrosão devido às interferências eletromagnéticas está geralmente 
correlacionada ao acoplamento condutivo, quando faltas ocorrem próximas 
à região de interferência do duto. Entretanto, a ação prolongada das tensões 
induzidas sobre os dutos, devido ao acoplamento indutivo, também pode 
causar danos à estrutura metálica do mesmo. 
2.2.4 Danos às Juntas de Isolamento 
As juntas isolantes, utilizadas para isolar eletricamente diferentes 
secções dos dutos, podem ser danificadas se a diferença de potencial sobre 
esta estrutura ultrapassar o valor suportado pela mesma. Tensões de alta 
magnitude podem surgir devido ao acoplamento indutivo ou capacitivo 
durante faltas no sistema elétrico de alta tensão. 
2.2.5 Danos aos Equipamentos Conectados ao Duto 
Tensões produzidas pelos acoplamentos indutivo e condutivo podem 
danificar equipamentos conectados aos dutos, principalmente o sistema de 
proteção catódica. 
2.3 LIMITES ADMISSÍVEIS 
Várias normas internacionais fornecem uma metodologia para o 
cálculo dos limites aceitáveis para tensões de passo e de toque. 
Consequentemente, muitos países adotam seus próprios limites. No Brasil, 
aos valores máximos admissíveis, calculados para regime de falta, são 
definidos na NBR 15751 através das equações subsequentes: 
 
E୲୫ = ൫1000 + 1,5ρୱ୳୮൯ × 0,116ඥtୡ                  [V] 2-1 




Onde, ρsup é a resistividade da camada superior do solo dada em Ωm, 
tc é o tempo de duração do curto-circuito em segundos, Etm e Epm são as 
tensões máximas admissíveis de toque e de passo, respectivamente. Para o 
regime permanente, a Tabela 1 apresenta níveis típicos de máxima tensão 
de toque para diferentes países e normas. 
Tabela 1 – Valores típicos de tensões máximas de toque admitidas em diferentes 
países e normas [3] 
Norma/País  Regime Permanente  Tensão Máx. (V)  IEEE std80 15 Estados Unidos 25 Alemanha 65 Suécia 15 Suíça 50 África do Sul 50 EN 50443 60 
 
A tensão máxima admissível em termos de danos à estrutura depende 
do duto, do revestimento utilizado e da instalação. Esta tensão varia entre 
1 kV e 10 kV.  
2.4 TÉCNICAS DE MITIGAÇÃO 
Para reduzir os efeitos das interferências descritas anteriormente, 
técnicas de mitigação podem ser utilizadas. Os itens subsequentes 
descrevem quatro destas técnicas [4]. 
2.4.1 Aterramento do Duto 
Utilizada para mitigar tanto o acoplamento condutivo quanto o 
acoplamento indutivo, a técnica mais simples é a implementação de 
eletrodos de aterramento em certos pontos do duto. A resistividade do solo 
nesses pontos vai determinar as dimensões dos eletrodos a serem 
adicionados. Quanto maior a resistividade do solo, maior será a dimensão 
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dos eletrodos. Logo, esta técnica é recomendada para solos de baixa 
resistividade. Entretanto, os altos custos envolvidos podem inviabilizar sua 
implementação. 
2.4.2 Cabo de Blindagem de Fase Oposta 
Em inglês conhecida como Cancellation Wire, essa técnica foi 
desenvolvida no final da década de 1980. A técnica consiste na alocação de 
um cabo enterrado paralelo à linha de transmissão no lado oposto ao duto, 
ou seja, a linha de transmissão fixada entre o cabo de mitigação e o duto. 
Com este posicionamento, as tensões induzidas no cabo teriam fase oposta 
àquelas induzidas no duto. Ao conectar o extremo final do cabo ao duto, as 
tensões induzidas se cancelam, enquanto que a outra extremidade do cabo 
é deixada livre. Contudo, este método mitiga apenas o acoplamento 
indutivo e altas tensões podem ser transferidas da extremidade livre do cabo 
de mitigação até o duto. Além disso, o método requer aterramento adicional 
para a passagem do cabo.  
2.4.3 Juntas Isolantes 
A utilização de juntas isolantes é ilustrada na Figura 2. Estas juntas 
dividem o duto em partes eletricamente isoladas. A tensão induzida é 
atenuada devido a redução do paralelismo contínuo eletricamente. 
Eletrodos de aterramento são conectados em cada lado das juntas através 
de um dispositivo de proteção de surtos, um desacoplador CA. Este 
dispositivo opera somente a partir de um potencial elétrico do duto pré-
definido. Logo, com este método, o duto está protegido contra as correntes 
induzidas, enquanto as correntes contínuas, oriundas da proteção catódica, 
continuam atuando normalmente. A combinação entre o aterramento 
permanente e a utilização de flanges isolantes pode ser efetiva na mitigação 




Figura 2 - Juntas Isolantes [4] 
2.4.4 Cabo de Controle do Gradiente 
Este método consiste na utilização de um ou dois cabos de zinco 
paralelos ao duto, com conexões elétricas regulares. Um exemplo para dois 
fios é descrito na Figura 3. No caso de flanges isolantes, as conexões citadas 
podem ser realizadas através de desacopladores. Dois flanges isolantes 
também são ilustrados na figura. É necessário isolar eletricamente o duto 
do resto da tubovia caso estes outros alinhamentos operem em classes 
diferentes de pressão ou pertençam à outra empresa.  
 
Figura 3 - Gradient Control Wire [4] 
Outros métodos envolvendo o solo e as linhas de transmissão também 
podem ser usados na mitigação de interferências. Como exemplo, tem-se a 
elevação da resistividade do solo, reposicionamento do aterramento das LTs 
e afastamento das estruturas. 
2.5 EVOLUÇÃO DOS MÉTODOS PARA CÁLCULO DE TENSÕES 
INDUZIDAS EM DUTOS  
Com o intuído de prevenir os riscos citados, tanto para os operadores 
quanto para a própria integridade estrutural do equipamento, um estudo 
detalhado de interferência deve ser feito a fim de quantificar as tensões 
induzidas no duto. A modelagem deste problema tem sido tema de vários 
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estudos nos últimos anos, a maioria deles, embasados nas equações de 
Carson [5]. 
Durante os anos de 1970 e 1980, dois projetos de pesquisa, dos 
Estados Unidos, um conduzido pelo Electrical Power Research Institute 
(EPRI) e outro pela American Gas Association (AGA), introduziram 
expressões analíticas empíricas para serem implementadas em 
computadores ou em calculadoras programáveis. Nos anos seguintes, EPRI 
e AGA desenvolveram um software que modela o problema através de 
circuitos equivalentes com parâmetros concentrados, ou distribuídos, 
utilizando formulações clássicas para o cálculo das impedâncias próprias e 
mútuas [6]. Posteriormente, na Europa, o grupo CIGRE Working Group 
36.02 produziu uma versão preliminar de um documento intitulado “Guia 
da Influência de Linhas de Corrente Alternada de Alta Tensão em Dutos 
Metálicos” [1]. Esse documento aborda métodos tanto para o cálculo do 
acoplamento indutivo quanto do condutivo e do capacitivo, sendo o 
resultado final uma composição de cada fenômeno através do Teorema da 
Superposição. Um algoritmo universal foi proposto em [7] em que o cálculo 
é feito de forma unificada, sem sobrepor os acoplamentos. Um método mais 
generalista, que pode ser aplicado para geometrias mais complexas, foi 
proposto em [8]. 
Mais recentemente, uma abordagem distinta, aplicando o método dos 
elementos finitos, foi proposta em [9]. Devido ao extenso domínio de cálculo, 
apenas simulações em 2 D foram consideradas. Esta limitação faz com que 
o método seja aplicável somente para casos simétricos com revestimento 
perfeito do duto, situações raramente encontradas. Para superar estas 
limitações, um método híbrido foi proposto em [10], aplicando MEF e 
análise de circuitos. Esse método foi implementado e validado para calcular 
o acoplamento indutivo entre LTs e dutos enterrados próximos. 
Neste sentido, o presente trabalho apresenta metodologias de cálculo 
para os acoplamentos indutivo e condutivo. Uma ênfase maior é dada ao 
acoplamento indutivo, em que diferentes formulações, analíticas e semi-
analíticas, são abordadas ao longo do capítulo subsequente. 
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3 ACOPLAMENTO INDUTIVO 
Dutos enterrados próximos a linhas aéreas estão sujeitos à 
interferência por acoplamento indutivo devido aos campos magnéticos 
gerados por LTs. Esse acoplamento está presente tanto em regime 
permanente quanto em condições de falta, e pode induzir significantes níveis 
de tensão e corrente nos dutos, implicando em possíveis riscos aos 
colaboradores e à própria integridade do equipamento. A amplitude das 
tensões induzidas depende da corrente que circula na linha de transmissão, 
do comprimento do paralelismo entre o duto e a linha e da distância entre 
os mesmos.  
No presente capítulo, o acoplamento indutivo é modelado através de 
circuitos equivalentes. Inicialmente, discute-se as distâncias mútuas entre 
dutos e LTs necessárias para o cálculo das impedâncias do circuito citado. 
Com o modelo circuital definido, são estudas diferentes formulações para o 
cálculo das impedâncias próprias e mútuas do problema em questão. Na 
sequência, um método é implementado com base no modelo apresentado. 
Os resultados são validados através de comparações com um software 
comercial. Devido à importância da modelagem do solo na análise do 
acoplamento indutivo, um estudo detalhado é feito no item 3.4 para solos 
de múltiplas camadas.  
Para modelar o solo de forma adequada, é necessária uma 
estratificação detalhada em toda região de interferência entre o duto e a 
linha de transmissão, ilustrada na Figura 4. No CIGRE, a zona de 
interferência indutiva, que cresce com aumento da resistividade, é definida 
através da equação (3-1) [1]: 
 
d୧ = 200ඥρୱ୭୪୭                                               [m]  3-1 
Onde ρୱ୭୪୭ é a resistividade do solo expressa em Ωm.  
Incialmente, é adotada como referência a equação (3-1), 
frequentemente mais conservadora e pouco detalhada em [1]. Entretanto, 
ao final deste capítulo, um estudo detalhado é feito para determinação da 




Figura 4 - Zona de interferência indutiva 
3.1 DISTÂNCIAS MÚTUAS 
Com a zona de interferência definida, recomenda-se em [1], para 
realização do cálculo do acoplamento indutivo, subdividir o duto em 
segmentos e aproximar traçados oblíquos com secções equivalentes paralelas 
ao circuito indutor, neste caso, a linha de transmissão. Esta subdivisão é 
ilustrada na Figura 5. 
 







A distância equivalente mútua é dada pelas seguintes expressões: 
 
dୣ୯ = ඥdଵdଶ   3-2 1
3 ≤
dଵdଶ ≤ 3 3-3 
 
Quando a condição (3-3) não é satisfeita, o segmento obliquo do duto 
é novamente subdividido até atender o critério em questão. Em [1] para o 
caso de cruzamentos, a zona situada a uma distância de 10 metros em 
ambos os lados da linha é considerada um segmento particular. Se o ângulo 
entre o trecho oblíquo e a LT foi maior que 45° o segmento pode ser 
negligenciado. No caso do ângulo ser menor, um segmento paralelo 
equivalente é considerado com uma distância horizontal de 6 metros, como 
mostra a Figura 6. 
 
Figura 6 - Cruzamento Equivalente para α≥45º 
Na subdivisão do duto, é necessário levar em conta o efeito de dupla 
interferência da linha, ou seja, casos em que um segmento do duto sofre 
interferência de duas secções da LT. A Figura 7 ilustra esse fato, em que o 





Figura 7 - Efeito de dupla indução [11] 
O caso onde não há acoplamento também deve ser considerado, na 
Figura 8 o segmento induzido “cd” deve ser negligenciado. 
 
Figura 8 - Sem acoplamento [11] 
Na prática, as subdivisões do duto são feitas no maior número 
possível de segmentos para aumentar a precisão do cálculo.  
Com o duto seccionado, é possível determinar a impedância mútua 
de cada segmento e, com estes resultados, construir o circuito equivalente 
do problema, o qual será abordado no item a seguir. 
3.2 CIRCUITO EQUIVALENTE DO PROBLEMA 
O cálculo das tensões induzidas em um duto, que se encontra na zona 
de interferência de uma linha de transmissão, requer a modelagem do duto 
e a determinação de suas características elétricas. Assim como os condutores 
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de uma linha de transmissão aérea, um duto metálico pode ser considerado 
como um condutor com dimensões geométricas e características físicas 
conhecidas. O circuito equivalente para um duto metálico com parâmetros 
elétricos distribuídos é mostrado na Figura 9. 
 
Figura 9 - Circuito Equivalente de um Duto Metálico 
As impedâncias de fuga (Zci) permitem que um defeito no 
revestimento possa ser levado em conta nos cálculos. Essas impedâncias 
também podem representar pontos intermediários de aterramento do duto. 
 
Figura 10- Correntes longitudinais do Duto  
A Figura 10 ilustra as correntes longitudinais no circuito equivalente 
do duto. Para determinação destas correntes, o seguinte sistema deve ser 
resolvido: 





















Tଵ =  Z୅୲ + Z୮భ + Zେభ                         para i = 1 T୧ = Zେ౟షభ + Z୮౟ + Zେ౟                     para i = 2 até N − 1T୒ = Zେొషభ + Z୮ొ + Z୅୘                     para i = N 
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O vetor [Em] depende da interação mútua entre o duto e os circuitos 
que interferem com o mesmo. Supondo a existência de k circuitos acoplados 
indutivamente à cada secção i do duto, tem-se  
 
E୫౟ = ෍ I୩Z୫୩୧
୑
୩ୀଵ
                                                                   [V] 3-7 
 
Onde, Ik é a corrente que circula no circuito interferente e Zmki a 
impedância mútua entre o circuito interferente e a secção “i” do duto.  
3.2.1 Cálculo das Impedâncias  
Para resolução do circuito equivalente apresentado é necessário, 
primeiramente, determinar as impedâncias presentes no problema. Nos 
itens subsequentes, são apresentadas relações existentes na literatura para 
o cálculo destas grandezas através de formulações analíticas, semi-analíticas 
e simulações computacionais. 
 
3.2.1.1 Métodos Analíticos 
3.2.1.1.1 Impedância mútua entre dutos enterrados e condutores aéreos 
As formulações analíticas para o cálculo analítico do acoplamento 
mútuo entre linhas de transmissão aéreas e dutos enterrados são embasadas 
nas equações de Carson e Pollazcek [2], as quais consideram o efeito do 





Figura 11 - Condutor de LT e duto enterrado 
As impedâncias mútuas descritas ao longo deste capítulo são 
expressas em Ω/m. Logo, para aplicação dessas expressões na equação (3-4), 
deve-se multiplicar a impedância mútua calculada pelo comprimento 
equivalente paralelo da secção do duto.  
A equação proposta por Carson possui a seguinte forma [2]:  
Zpm୅୒ = j μ଴ω2π ln ቆ
d′୪୮d୪୮ ቇ + (P + jQ)                      [Ω/m] 3-8 
 
Onde d’lp é a distância entre o condutor da linha de transmissão e a 
imagem do duto enterrado, e dlp é a distância entre o duto e o condutor 
aéreo, ambas as grandezas são dadas em metros. Os termos P e Q da 
equação precedente são correções devido ao solo, estas grandezas são 
descritas por séries infinitas. A parcela real P da impedância mútua 
representa as perdas no caminho de retorno pelo solo. 
  Cálculo de Referência 
A equação (3-8) também pode ser expressa da seguinte forma [2]: 
 
Zpmେୟ୰ୱ୭୬ = j μ଴ω2π ln ቆ
d′୪୮d୪୮ ቇ +  j
μ଴ωπ න
eି(୷భା୷మ)஛
λ + ඥλଶ + γଶ
ஶ
଴




A solução da integral acima só é possível com a utilização de recursos 
computacionais mais avançados. Segundo [12], uma forma de resolver este 
problema é escrever a integral em termos da função de Struve de primeira 








=  j μ଴ω4 ቈ
Hଵ(uଵ) − Yଵ(uଵ)uଵ +
Hଵ(uଶ) − Yଵ(uଶ)uଶ −
2
π ቆ





γ = ඨjωμ଴ρୱ୭୪୭ 
d୶ = |xଵ − xଶ| uଵ = γ൫(yଵ + yଶ) + jd୶൯ uଶ = γ൫(yଵ + yଶ) − jd୶൯ 
 
As funções H1 e Y1 podem ser expressas como uma expansão em séries 
dependentes das funções de Bessel como descrito em [13]. Esta solução, por 
ser uma solução numérica direta da integral de Carson, vai ser intitulada 
solução de referência neste trabalho. As fórmulas subsequentes, citadas em 
normas como a AS/NZS 4853 [14] e em [1], são aproximações das equações 
precedentes. 
  Fórmula de Carson-Clem 
A fórmula de Carson-Clem, por exemplo, adotada em [1], utiliza os 
primeiros termos das séries descritas abaixo: 
 
P = μ଴ω ቆ18 −
√2
6π r cos θ +
1
16 rଶ[(1,3659 − ln(r)) cos 2θ + θcos 2θ] − ⋯ ቇ  
3-11 
 






6π r cos θ −
π
64 rଶ cos 4θ − ⋯ ቇ  
3-12 
 
Onde, segundo [2], 
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r =  d′୪୮ ට ஜబன஡౩౥ౢ౥   para r ≤ ଵସ   
3-13 
Ao considerar a relação (3-13), nota-se que esta aproximação é 
aplicada quando r é menor ou igual 0,25 e a altura do condutor da linha de 
transmissão é pequena quando comparada ao comprimento de onda. A 
formulação de Carson-Clem utiliza apenas o primeiro termo das séries 
apresentadas em (3-11) e (3-12). Aplicando os elementos descritos na 
equação (3-8), obtém-se a fórmula citada: 
 




ۊ                                    [Ω/m]  3-14 
 
A equação de Carson-Clem pode ser aplicada com uma precisão de 
2,5% devido a utilização apenas dos primeiros termos das séries infinitas. 
Por outro lado, sabendo que dlp ≥ d’lp e dada a relação (3-13), a distância 
limite para validade da fórmula de Carson-Clem pode ser definida pela 
seguinte equação: 
 
      d୪୮୑୅ଡ଼ ≅ 90ටρୱ୭୪୭f                                                                         [m]   3-15 
 
Na frequência nominal de 60 Hz, por exemplo, dlpMAX vale 37 m, 116 
m e 367 m para resistividades médias do solo de 10 Ωm, 100 Ωm e 1000 
Ωm, respectivamente. Vale ressaltar que esta distância é sempre menor que 
a zona de interferência. A limitação fica evidente na Figura 12 onde, com 
aumento significativo da distância, a impedância mútua começa a aumentar 




Figura 12 - Módulo da impedância mútua em função da distância entre os 
condutores para ρୱ୭୪୭ = 10, 100 e 1000 Ω.m (Carson-Clem) 
Porém, quando o limite dlpMAX é respeitado, a fórmula de Carson-
Clem é uma boa aproximação para a solução de referência. Como 
evidenciado na relação (3-15), a limitação da relação de Carson-Clem é 
maior para resistividades menores, como mostrado na Figura 13, onde: 
 
      E% = 100 ฯZpmେୟ୰ୱ୭୬/େ୪ୣ୫ − Zpmେୟ୰ୱ୭୬Zpmେୟ୰ୱ୭୬ ฯ                                               [m] 3-16 
 
O erro relativo é calculado tomando como referência a solução da 
equação (3-16). Para as outras aproximações o cálculo efetuado será 
análogo. 
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Figura 13 - Erro relativo da fórmula de Carson-Clem em função da distância para 
diferentes resistividades (ρୱ୭୪୭ = 10 Ω.m) 
 
Figura 14 - Erro relativo da fórmula de Carson-Clem em função da distância para 
diferentes resistividades (ρୱ୭୪୭ = 100 Ω.m) 
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Figura 15 - Erro relativo da fórmula de Carson-Clem em função da distância para 
diferentes resistividades (ρୱ୭୪୭ = 1000 Ω.m) 
As figuras 13, 14 e 15 apresentam o erro absoluto da diferença entre 
o módulo da impedância calculada pela fórmula de Carson-Clem e o módulo 
da solução de referência para ρୱ୭୪୭=10 Ω.m, ρୱ୭୪୭=100 Ω.m e ρୱ୭୪୭=1000 
Ω.m, respectivamente. O limite da ordenada de cada uma das figuras 
citadas é a própria zona de interferência (200√ρୱ୭୪୭). Os valores destacados 
correspondem ao erro no limite dlpMAX. As figuras mostram que o erro tende 
a divergir quando a distância limite é ultrapassada. No entanto, obedecendo 
ao limite estabelecido, a fórmula de Carson – Clem é uma boa aproximação 
em módulo da solução de referência, principalmente para resistividades de 
solo maiores, como mostra a Tabela 2. 
Tabela 2 - Err% para dlpMAX e limite da zona de interferência (Carson-Clem) 
ૉܛܗܔܗ [Ω.m] Err max% em ܌ܔܘۻۯ܆ 
Err max% limite da interferência  10 1,25 837 100 0,32 869 1000 0,1 879 
 



















Devido à equação (3-14) apresentar uma parte real constante, que 
não varia com a distância e nem com a resistividade do solo, os erros da 
parte real da fórmula de Carson-Clem são mais significativos, mesmo 
quando respeitado o critério dlpMAX, como mostrado nas figuras 16 e 17. 
Sabendo que a parte real da formulação de Carson representa as perdas no 
caminho de retorno pelo solo, como citado anteriormente, este erro tende a 
aumentar com a distância. 
 
Figura 16 - Erro relativo de Re(ZCARSON-CLEM) em função da distância para 
ρୱ୭୪୭=10 Ω.m 
Tanto o erro da parte imaginária quanto o erro da parte real são 
superiores ao erro do módulo em dlpMAX para ρୱ୭୪୭=10 Ω.m. Isso se deve ao 
fato que, neste caso, tem-se uma compensação em que a parte real de 
Zpm(Carson/Clem) é maior que Re (ZpmCarson), ao contrário da parte imaginária. 
Como se tratam de fenômenos físicos diferentes, deve-se também avaliar 
cada erro separadamente, além do erro em módulo. 














Figura 17 - Erro relativo de Img(ZCARSON-CLEM) em função da distância para 
ρୱ୭୪୭=10 Ω.m 
 Fórmula recomendada pelo CCITT 
O CCITT (“Comité Consultatif International Téléphonique et 
Télégraphique”), um comitê especializado em telecomunicações, recomenda 
em [15] o uso da seguinte fórmula para calcular a impedância mútua entre 
cabos enterrados e cabos aéreos: 
 
 Zpmେେ୍୘୘ = j μ଴ω2π ቈln ቆ
1,851382
γ d୪୮ ቇ +
2γ(yଵ + yଶ)3  ቉                                       [Ω/m]  3-17 
A fórmula adotada pelo CCITT também possui limitação com 
relação à distância, principalmente para solos de resistividades menores, 
como mostra a Figura 18. Na mesma figura, está esboçado o comportamento 
da solução de referência, não seguido pelas aproximações até então citadas. 
 
















Figura 18- Módulo da impedância mútua em função da distância entre os 
condutores para ρୱ୭୪୭=10 Ω.m (Carson-Clem e CCITT) 
A Tabela 3 faz uma comparação entre as formulações de Carson-
Clem e CCITT. 
Tabela 3 - Comparação entre Carson-Clem e CCITT para d୪୮୑୅ଡ଼ 
ૉܛܗܔܗ [Ω.m] 
Err_max% abs(Zm) em ܌ܔܘۻۯ܆ 
Err_max% Imag(Zm)  em ܌ܔܘۻۯ܆ 
Err_max% Re(Zm)  em ܌ܔܘۻۯ܆ Carson/ Clem CCITT Carson/Clem CCITT Carson/Clem CCITT 10 1,25 0,028 2,6 0,25 7,8 1,6 102 0,32 2,5x10-3 1 0,3 4,5 2,5 103 0,1 0,085 0,53 0,3 3,3 2,75   
Ainda sobre a Tabela 3, vê-se ela sinaliza que a formulação proposta 
pelo CCITT é geralmente mais precisa que a fórmula de Carson-Clem, 
mesmo respeitando a limitação em nível de distância. 
  Fórmula de Lucca 
Lucca propôs uma aproximação mais precisa para o equacionamento 
de Carson. A fórmula de Lucca é válida para diferentes distâncias 
consideravelmente maiores. Em [16] são mostradas comparações entre a 
fórmula proposta e a solução numérica do equacionamento de Carson para 
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diferentes distâncias e frequências de até 5 kHz. Os resultados apresentados 
revelam que o equacionamento é compatível com a formulação de Carson 
com um erro máximo em torno de 13%. A fórmula de Lucca é descrita a 
seguir: 
 







dത୪୮଺ ൩቏                                           [Ω/m] 3-18 
Onde  
hത =  (yଵ − yଶ) + 2γ 
dത୪୮ = ටhതଶ + d୶ଶ 
Nas figuras 19, 20 e 21, é possível observar que os erros são 
consideravelmente menores que nos casos anteriores. As linhas tracejadas 
verticais coloridas representam a zona de interferência, definida em (3-1), 
para cada resistividade. 
 
Figura 19 - Erro relativo da fórmula de Lucca em função da distância para     
ρୱ୭୪୭ = 10, 100 e 1000 Ω.m 
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Figura 20 - Erro relativo de Re(ZLUCCA) em função da distância para               
ρୱ୭୪୭ = 10, 100 e 1000 Ω.m 
 
Figura 21 - Erro relativo de Imag(ZLUCCA) em função da distância para            
ρୱ୭୪୭ = 10, 100 e 1000 Ω.m 
As figuras 21 e 20 apresentam os erros das partes imaginária e real 
da impedância mútua, respectivamente. Ao comparar a Figura 20 com a 
Figura 19, nota-se que na medida que a distância entre o duto e o condutor 
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da linha aumenta a parte real torna-se cada vez mais predominante. Logo, 
os erros apresentados na Figura 21, nesse caso, acabam tendo menos 
impacto no resultado final. 
  Fórmula de Ametani 
Mais recentemente, Ametani também propôs uma aproximação para 
o cálculo da impedância mútua entre condutores aéreos e condutores 
enterrados [17]: 
 
Zpm୅୫ୣ୬ୟ୲୧ = j μ଴ω2π ln ቆ
dത୪୮d୪୮ቇ eି୷మஓ                                                       [Ω/m] 3-19 
 
A aproximação feita por Ametani segue passos muito similares ao de 
Lucca. Basicamente, Ametani considera duas etapas. A primeira etapa 
segue a teoria das imagens. A segunda etapa consiste no cancelamento da 
exponencial oscilatória da integral de Carson. 
 
Figura 22 - Erro relativo da fórmula de Ametani em função da distância para            
ρୱ୭୪୭ = 10, 100 e 1000 Ω.m 
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Figura 23 - Erro relativo de Re(ZAMETANI) em função da distância para            
ρୱ୭୪୭ = 10, 100 e 1000 Ω.m 
 
Figura 24 - Erro relativo de Imag(ZAMETANI) em função da distância para            
ρୱ୭୪୭ = 10, 100 e 1000 Ω.m 
A similaridade entre aproximações de Ametani e Lucca fica evidente 
ao comparar as figuras 22, 23 e 24 com os gráficos obtidos anteriormente. 
Porém, a aproximação de Lucca é ligeiramente mais precisa, como mostra 
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a Figura 25, em que são comparados os erros em módulo para cada 
aproximação. Resultados similares são obtidos ao comparar as partes real e 
imaginária das aproximações em questão. 
Por essas duas últimas aproximações não terem limitação em nível 
de distância como a fórmula de Carson-Clem e CCITT, tem-se uma boa 
aproximação para toda zona de interferência, como mostra a Figura 26, em 
que os gráficos estão praticamente sobrepostos. 
 
Figura 25 - Comparação entre os erros relativos de Abs(ZLUCCA) e Abs(ZAMETANI) 
para ρୱ୭୪୭ = 10, 100 e 1000 Ω.m 
 
Figura 26 - Comparação entre as impedâncias Abs(ZLUCCA), Abs(ZAMETANI) e 
Solução de Referência para ρୱ୭୪୭ = 10 Ω.m 
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3.2.1.1.2 Impedância própria e admitância shunt para dutos enterrados 
  Impedância Própria 
A impedância própria de um duto ilustrado na Figura 27 pode ser 
obtida pela seguinte expressão: 
 Zp = Zp୧ + Zpୣ                                                       [Ω/m] 3-20 
 
Onde a primeira parcela se refere a impedância própria interna e o 
segundo termo a impedância externa. 
 
Figura 27 - Secção Transversal do duto 
 
No CIGRE ( [1]), apêndice G, a seguinte fórmula aproximada foi 
proposta para o cálculo da impedância própria de um duto enterrado: 
 




ρୱ୭୪୭μ଴ωቍ቏              ൤
Ω
m൨ 





A impedância própria de um duto próximo à superfície do solo 
também pode ser calculada através da relação de Carson abaixo: 
 
Zpେୟ୰ୱ୭୬ = Zp୧ + j μ଴ω2π ln ቆ
2|yଶ|r ቇ +  j
μ଴ωπ න
eିଶ|୷మ|஛
λ + ඥλଶ + γଶ
ஶ
଴




A integral da equação precedente tem solução numérica de 
complexidade análoga à formulação de Carson para indutâncias mútuas, 




λ + ඥλଶ + γଶ
ஶ
଴
=  j μ଴ω2 ቈ




Tabela 4 - Características do duto 
Duto Raio Interno (m) 0,1014 Raio Externo (m) 0,1095 Condutividade (MS/m) 5,8 Permeabilidade Relativa 300 Profundidade (m) 1 
 
As figuras 28, 29 e 30 mostram comparações entre as duas 
formulações apresentadas em função da resistividade do solo, considerando 
as características do duto ilustradas na Tabela 4. 
 
Figura 28 - Re(Zp) (CIGRE e Carson) 
 























Figura 29 - Imag(Zp) (CIGRE e Carson) 
 
Figura 30 – Abs(Zp) (CIGRE e Carson) 
Uma pequena diferença da parte real da formulação de Carson e 
aquela apresentada em [1] pode ser visualizada na Figura 28. Porém, essa 
diferença é insignificante em valores absolutos. Ao observar a Figura 29, 
parte imaginária da impedância própria, e a Figura 30, módulo desta 
impedância, nota-se que as duas formulações apresentadas são praticamente 
equivalentes e que a contribuição da parte imaginária da impedância, neste 
caso, é mais significativa. Logo, a equação proposta no CIGRE é uma boa 
aproximação para a solução de referência da integral de Carson. 









































   Admitância Shunt 
Para dutos não revestidos enterrados a uma profundidade hp 
(expressa em metros e medida a partir do centro do duto), a admitância 
shunt é dada pela seguinte fórmula [18]: 
 
Y୮ = 0,349549 f
ln ୦౦ାට୦౦మି ୰మ୰
10ିଽ                                                                                 [S/ m] 3-24 
 
Para dutos revestidos a admitância shunt equivalente Yp, consiste 
na admitância do revestimento Yc, em série com a admitância externa Ye e 
é dada por: 
 
Y୮ = 1   ଵ
ଢ଼ౙ + ଵଢ଼౛




Yୡ = πDρୡδୡ + j






஡౩౥ౢ౥ + jωεୱ୭୪୭    ln ଵ,ଵଶஓටସ୦౦మା ୰మ
                                                                                       [S/ m] 3-27 
 
Onde ρୡ é a resistividade do revestimento do duto em Ωm, εୡ é a 
permissividade relativa do revestimento e δୡ a espessura expressa em 
metros. Dutos revestidos possuem geralmente revestimento de alta 
resistividade, em que Ye é muito maior que Yc, logo, através da (3-25), tem-
se a seguinte expressão [1]: 
 
Y୮ = Yୡ = πDρୡδୡ + j




3.2.1.2 Método dos Elementos Finitos 
Considerando que a secção transversal do problema apresentada na 
Figura 11, vê-se que o equacionamento do sistema pode ser efetuado 
considerando um problema magnetodinâmico 2D no domínio da frequência, 
cujos componentes do Potencial Vetor Magnético (PVM) A୸ e do vetor 
densidades total de corrente J୸ estão na direção do eixo z, perpendicular à 




∂ଶA୸∂yଶ ቉ − jωσA୸ + Jୱ୸ = 0   3-29 




= I୧   3-31 
 
Onde σ é a condutividade do meio, μ଴ e μ୰ são a permeabilidade 
magnética do vácuo e a permeabilidade relativa, respectivamente, ω é a 
frequência angular, Jୱ୸ a densidade de corrente gerada na direção do eixo z, 
e I୧ o valor rms da corrente que flui através da secção transversal S୧ do 
condutor em questão.  
Em [9] é mostrado que a formulação apresentada resulta em um 
cálculo matricial. Os valores do PVM podem ser obtidos em cada nó da 
discretização do domínio de cálculo através da solução das equações 
matriciais, assim como as densidades de correntes desconhecidas. Portanto, 
para um elemento “e” qualquer, a densidade corrente que se refere às 
correntes induzidas pela variação do campo magnético no material, 
chamadas de “eddy current” ou correntes parasitas Jୣ୸ୣ  são calculadas 
através da seguinte relação: Jୣ୸ୣ (x, y) = −jωσAୣ୸ୣ (x, y)   3-32 
 
A densidade total de corrente induzida J୸ୣ , sendo a soma da densidade 
de corrente proveniente de fontes de excitação no condutor “i”, Jୱ୸୧, e a 




J୸ୣ = Jୣ୸ୣ  (x, y) + Jୱ୸୧ 3-33 
 
Integrando a equação anterior através da secção transversal do 
condutor, a corrente total que flui no condutor é determinada. 
O software de elementos finitos FEMM trabalha com esse tipo de 
formulação e será utilizado nos cálculos descritos nesta seção. 
 
3.2.1.2.1 Determinação das Impedâncias Próprias e Mútuas 
Os cálculos realizados através do MEF são usados como uma 
ferramenta para o cálculo das impedâncias dos condutores presentes no 
problema abordado. Supondo a existência de “n” condutores e assumindo 
que a queda de tensão por unidade de comprimento V୧  é conhecida para 
uma dada corrente de excitação, a impedância mútua Z୧୩ entre o condutor 
“i” e outro condutor “k”, onde flui a corrente I୩, com todos outros 
condutores forçados a ter corrente nula, é dada por: 
 
Z୧୩ =  V୧I୩                    (i, k = 1, 2, 3, … , n)                                          [Ω/m]  3-34 
 
Note que, para i=k na equação acima, obtém-se a impedância 
própria. O processo é resumido da seguinte forma [19]: 
Aplicando uma corrente sinusoidal de amplitude qualquer em cada 
condutor, enquanto a corrente aplicada nos outros condutores é nula, as 
correspondentes quedas de tensão são calculadas para cada condutor. 
As impedâncias mútuas e próprias dos condutores podem ser 
calculadas usando a equação (3-34). Este processo é repetido “n” vezes, até 
que as impedâncias dos “n” condutores sejam calculadas. Aplicando os 
cálculos obtidos através do MEF, os valores  ୎౩౰౟஢౟  em cada condutor “i” de 
condutividade σ୧ são obtidos. Sendo assim, da equação (3-34) tem-se: 
 
Z୧୩ =  V୧I୩ =
 ୎౩౰౟
஢౟I୩                    (i, k = 1, 2, 3, … , n)                                      [Ω/m] 3-35 
 




Jୱ୸୧ =    jωσ୧A୸                (i, j = 1, 2, 3, … , n)  3-36 
 
Onde A୸ é o PVM na superfície de cada condutor e a impedância 
interna do duto, Zp୧, é calculada separadamente. Todavia, o PVM não é 
necessariamente constante ao longo de toda secção transversal do condutor, 
principalmente no cálculo da impedância própria do duto. Tal aproximação 
pode acarretar em erros significativos em um cálculo de interferência 
indutiva entre dutos e linhas de transmissão. Logo, sugere-se em [20], 
trabalho publicado ao longo desta dissertação, uma integração do PVM ao 
longo de toda secção transversal do condutor para o cálculo das impedâncias 
do problema, como indicado nas equações abaixo: 
 
Z୧୩ =  jω ∬ A୸୧ds୧ୗ౟ S୧I୩      , para i ≠ k                                                           [Ω/m] 3-37 
 
Z୧୩ =   1S୧σ୧ + jω
∬ A୸୧ds୧ୗ౟ S୧I୩      , para i = k                                                [Ω/m] 3-38 
 
Ao seguir o procedimento citado, que acopla de forma eficaz as 
variáveis eletromagnéticas obtidas através do MEF à teoria clássica de 
circuitos elétricos, as impedâncias próprias e mútuas são computadas por 
unidade de comprimento. 
Nas simulações do MEF, será utilizado o freeware FEMM assumindo 
condições de contorno de Dirichlet com PVM nulo nas linhas que delimitam 
o domínio de cálculo (um quadrado com 40 km cada lado, ver Figura 31). 
O domínio de cálculo deve ser grande o suficiente para não influenciar as 
linhas de campo que interagem entre o duto e o condutor da LT. A malha 
de todo domínio é feita utilizando o recurso “smart meshing” do FEMM. A 
Figura 32 mostra um exemplo da malha aplicada com 8364 nós e 16434 
elementos. Entretanto, para o cálculo da impedância própria é necessária 
uma malha mais refinada na parte metálica do duto, pois devido ao extenso 
domínio de cálculo, o recurso “smart meshing” não malha satisfatoriamente 




Figura 31 - Domínio de Cálculo com condição de Dirichlet, A=0, nas bordas (em 
vermelho) 
 




3.2.1.3 Comparação entre métodos analíticos e MEF 
3.2.1.3.1 Impedância Mútua 
Nos itens precedentes, foi estudado o cálculo da indutância mútua 
através de alguns métodos analíticos, e por último foi abordada a utilização 
do MEF nesse tipo de cálculo. Das aproximações analíticas, com base nos 
gráficos expostos, a que se mostrou mais próxima da solução de referência 
foi a formulação de Lucca, que difere pouco em nível de resultados quando 
comparada a de Amenati. As figuras 33, 34 e 35 apresentam uma 
comparação entre os erros das formulações de Lucca e do MEF quando 
comparadas à solução de referência. 
 
 
Figura 33 - Erro relativo da fórmula de Lucca e MEF em função da distância para 
ρୱ୭୪୭ = 10, 100 e 1000 Ω.m 
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Figura 34 - Erro relativo de Re(Zm) em função da distância para 
                           ρୱ୭୪୭ = 10, 100 e 1000 Ω.m 
 
Figura 35 - Erro relativo de Imag(Zm) em função da distância para 
                           ρୱ୭୪୭ = 10, 100 e 1000 Ω.m 
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Os resultados precedentes mostram que a formulação através de 
elementos finitos é mais precisa quando comparada à solução de referência. 
Além disso, o cálculo com MEF tende a ser mais realista, pois possibilita a 
modelagem de situações mais complexas quando comparado às soluções 
analíticas. 
 
3.2.1.3.2 Impedância Própria 
Além do cálculo das impedâncias mútuas, como apresentado, o MEF 
também possibilita o cálculo das impedâncias próprias. Entretanto, nesse 
cálculo, deve-se refinar a malha na parte metálica do duto para aplicação 
do MEF, visto que a utilização do recurso "smart meshing" do FEMM na 
parte metálica do duto pode implicar em erros no cálculo da impedância 
própria. A Figura 36 mostra uma comparação entre o MEF e a solução de 
referência para o cálculo da impedância citada adotando os dados presentes 
na Tabela 4 e solo de resistividade 1000 Ωm. A abscissa da curva Ne é a 
razão entre a espessura metálica do duto e o tamanho do elemento 
triangular δୣ utilizado na simulação. 
 
Nୣ =   rୣ − r୧δୣ  3-39 
 
 
Figura 36 – Erro absoluto do cálculo da impedância própria (MEF e Carson)  
Nota-se que, inicialmente, quanto maior o refinamento da malha, 
menor a diferença entre a aplicação do MEF e a solução de referência 











E% da impedância própria do MEF em função de Ne
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(integral de Carson). Para valores de Ne acima de 10, a diferença entre as 
duas formulações é menor que 2% e o erro se estabiliza em torno de 1,7% 
para valores de Ne superiores a 30. As figuras 37 e 38 ilustram a densidade 
de malha para Ne=2 e Ne=10, respectivamente. 
 
 
Figura 37 – Ne =2 (MEF) 
 
Figura 38 -Ne =10 (MEF) 
 
 
Figura 39 – Módulo da Impedância Própria (MEF e Carson) 
A Figura 39 ilustra o módulo das impedâncias próprias para as duas 
formulações citadas em função da resistividade de solo com Ne=30. Conclui-
se que ambas formulações são próximas e devido ao maior esforço 
computacional exigido pelo MEF para topologias mais simples, como solos 
homogêneos; tanto a solução de referência quanto a expressão analítica do 















CIGRE são suficientes para modelagem do problema. Entretanto, para 
topologias mais complexas como solos de múltiplas camadas, por exemplo, 
recomenda-se a aplicação do MEF com Ne superior a 10. 
3.3 VERIFICAÇÃO DO MÉTODO IMPLEMENTADO PARA 
ACOPLAMENTO INDUTIVO 
Nos itens precedentes deste capítulo, foram avaliadas diferentes 
formulações para determinação das impedâncias próprias e mútuas do 
circuito equivalente do duto (ver Figura 9). Como mostrado anteriormente, 
a utilização do MEF e a solução de referência são as formulações mais 
precisas para calcular estas impedâncias. Logo, implementou-se as equações 
de (3-4) a (3-7) para estes dois métodos, possibilitando a determinação da 
tensão induzida em cada nó do circuito representado na Figura 9. 
Para verificação do algoritmo implementado, o problema descrito na 
Figura 40, secção transversal do problema, e na Figura 41, vista superior 
do problema, foi simulado e comparado aos resultados obtidos com o 
software SESTLC, descrito no item subsequente.  
 





Figura 41 - Cruzamento entre duto e LT com ângulo α (vista superior) 
3.3.1 SOFTWARE SESTLC 
O SESTLC é um analisador de linhas de transmissão baseado em 
teoria de circuitos elétricos desenvolvido pela empresa canadense SES [21], 
utilizado para simulações rápidas de parâmetros de linha, tensões induzidas 
em regime permanente ou em condição de falta, campos elétricos e 
magnéticos, associados a configurações arbitrárias de linhas de transmissão 
e estruturas interferidas, no caso de solo uniforme. Seu algoritmo de cálculo 
segue três etapas principais: 
 
i) Os parâmetros de linha de transmissão são calculados com 
base na aproximação por um plano complexo de retorno 
para representação de solos de resistividade não nula. 
 
ii) Ao utilizar teoria de circuitos, são calculadas as correntes de 
retorno nos cabos guarda ou condutores para-raios, em 
regime permanente e transitório. Então, com essas correntes 







iii) A estrutura interferida é subdividida em segmentos (vãos ou 
seções). A força eletromotriz total calculada na etapa 
anterior, o potencial no espaço (por acoplamento capacitivo 
com a linha exposta) e a elevação de potencial no solo 
causada pelas correntes nas torres são determinadas em cada 
segmento. Grandezas elétricas em cada segmento, tais como 
elevação de potencial do solo, correntes longitudinais e 
correntes de fuga são determinadas por um modelo de 
circuito π recursivo, considerando as impedâncias em série e 
as admitâncias shunt de todos os segmentos. 
3.3.2 RESULTADOS OBTIDOS 
Para validação do algoritmo proposto, com a utilização do MEF e 
do equacionamento de referência, o problema descrito nas figuras 40 e 41 é 
analisado com um solo de resistividade 1000 Ωm e um o duto enterrado a 
uma profundidade de 1,2 m. Os parâmetros do duto são os mesmos citados 
na Tabela 4. Para comparar os dois métodos, uma corrente de 1kA foi 
considerada para o condutor da LT. Para o cálculo das impedâncias, 
realizado através do MEF, foi utilizado o recurso "smart meshing" do 
FEMM no cálculo impedâncias mútuas e Ne = 30 para o cálculo das 
impedâncias próprias. O domínio de cálculo utilizado no problema descrito 
na Figura 40 é o mesmo da Figura 31. 
As figuras 43, 44, 45, 46 e 47 ilustram comparações entre que o 
software comercial utilizado e o método proposto para α = 0°, 15°, 30°, 45°, 
60° e 75°, respectivamente. As curvas ilustram o módulo da tensão induzida 





Figura 42 - Validação para α = 0° 
 
Figura 43 - Validação para α = 15° 
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Figura 44 - Validação para α = 30° 
 
Figura 45 - Validação para α = 45° 
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Figura 46 - Validação para α = 60° 
 
Figura 47 - Validação para α = 75° 
As curvas obtidas em forma de V para o módulo da tensão induzida 
são típicas do problema estudado e mostram que as diferenças entre 
algoritmo proposto e o software SESTLC são insignificantes tanto para o 
cálculo de impedâncias através do MEF quanto na solução de referência da 
integral de Carson. Também é possível observar que quanto maior o ângulo 
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60 Tensão induzida ao longo do duto (alpha=75°)











entre o duto e a LT menor é a tensão induzida no duto, quando esse ângulo 
atinge seu valor máximo, α = 90°, o acoplamento indutivo é nulo.  
O mesmo problema foi analisado para diferentes resistividades de 
solo, obtendo-se resultados análogos. Um estudo mais detalhado é realizado 
no item subsequente, por meio desse nota-se que o acoplamento indutivo 
depende diretamente da estrutura do solo. 
3.4 INFLUÊNCIA DO SOLO NO ACOPLAMENTO INDUTIVO 
Os resultados dos estudos de interferência entre LTs e dutos 
enterrados são fortemente dependentes da precisão do modelo de solo 
utilizado. Nas medições em campo, o método mais utilizado é o método de 
Wenner. Os erros nas medições utilizando este método geralmente estão 
associados ao número de medições, interferência externa, estruturas 
metálicas enterradas desconhecidas, erro do instrumento e precisão dos 
mapas utilizados [22]. 
 
Figura 48 - Método de Wenner [22]  
O método de Wenner utiliza quatro eletrodos nas medições. Os dois 
mais externos são utilizados para injetar corrente no solo enquanto os 
eletrodos centrais são encarregados da medição do potencial elétrico do solo. 
Todos os quatro eletrodos são colocados em linha reta. A resistividade 




3.4.1 Solos com múltiplas camadas 
Após as medições, o solo pode ser estratificado de forma homogênea 
ou em múltiplas camadas como ilustra a Figura 49. A esterificação do solo 
para resistividade elétrica homogênea, utilizada pelos métodos clássicos de 
cálculo de impedâncias, baseados nas equações de Carson, pode aumentar 
o grau de imprecisão do estudo efetuado, pois o solo é, geralmente, 
composto de múltiplas camadas com diferentes resistividades.  
Para estratificação do solo em múltiplas camadas, após as medições 
efetuadas com o método de Wenner, pode-se aplicar outros métodos, tal 
como o Método de Pirson e o Método Gráfico apresentados em [23]. Com o 
MEF é possível modelar múltiplas camadas horizontais e verticais. A 
Tabela 5 apresenta um mesmo solo modelado em duas camadas horizontais 
e homogêneo, o problema é análogo ao da Figura 49. 
 
 




Tabela 5 - Solo Equivalente 
Modelo Camadas  Resistividade   [Ωm] Duas Camadas h=2,65 m 1 2 179,56  22065,79  Homogêneo h=∞ 1 2521,16 
 
A Figura 50 mostra o resultado de uma simulação efetuada com os 
dados da Tabela 5 para α = 0°, ângulo entre o duto e a LT (ver Figura 41). 
A tensão induzida na extremidade do duto é aproximadamente 18% menor 
no caso do modelo homogêneo, em que as impedâncias são calculadas 
através da solução de referência, quando comparado ao solo de duas 
camadas, em que se utiliza MEF para determinação das impedâncias do 
circuito equivalente do acoplamento indutivo. 
 
Figura 50 - Comparação entre solo homogêneo ( ρ  = 2521,16 Ω.m) e de duas 
camadas para ( ρ ଵ = 179,56  Ω.m e ρ ଶ = 22065,79 Ω.m) 
Em modelos de solo de duas camadas, quando a primeira camada é 
espessa o bastante, a interferência indutiva é determinada por essa camada. 
Porém, caso exista uma diferença significativa entre as resistividades e a 
primeira camada que tenha espessura pequena, erros consideráveis poderão 
surgir [24], assim como no caso analisado acima. 
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52 
 
Para utilização de métodos clássicos em solos de múltiplas camadas, 
uma aproximação deve ser feita considerando uma resistividade 
equivalente, como indicado em [20], trabalho publicado ao longo desta 
dissertação, em que, para o caso de duas camadas, a seguinte formulação 
foi proposta para resistividade equivalente [25]: 
 
 ρୣ୯ =   ρଵ  ൦൬ට
భಙభାට భಙమ൰ା൬ට భಙభିට భಙమ൰ୣ
షమ౞ටಘ౜ಔభಙభ




                         [Ω m] 3-40 
 
Onde ρଵ, μଵ e h são a resistividade da primeira camada, 
permeabilidade magnética e espessura; ρଶ é a resistividade da segunda 
camada e f a frequência da rede. Com os dados da Tabela 4, ao aplicar a 
fórmula precedente, tem-se ρୣ୯= 20610 Ωm. Com esse resultado é possível 
simular a estrutura com duas camadas utilizando métodos clássicos 
análogos aos que são utilizados pelo SESTLC. A Figura 51 mostra o 
resultado desta comparação. 
 
Figura 51 - Solo com duas camadas ( ρ ଵ = 179,56  Ω.m e ρ ଶ = 22065,79 Ω.m) x 
solo com camada equivalente ( ρ ୣ୯ = 20610  Ω.m) 
Com esta última metodologia, as curvas são, praticamente, 
sobrepostas, o que valida a utilização desta aproximação em softwares 
comerciais que não utilizam múltiplas camadas em sua formulação. 
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Entretanto, tal aproximação é mais precisa quando a espessura da primeira 
camada é pequena, menor que 50 metros, ou quando é relativamente 
grande, acima de 2000 metros. A Figura 52 ilustra esse fato. 
 
 
Figura 52 - Tensão induzida na extremidade do duto em função da espessura da 
primeira camada ( ρ ଵ = 179,56  Ω.m e ρ ଶ = 22065,79 Ω.m) 
A Figura 52 mostra o valor da tensão induzida numa das 
extremidades do duto estudado em função da espessura da primeira camada 
de um solo modelado em duas camadas. Nesse caso, a maior diferença 
encontrada gira em torno de 10% quando h= 500 m. Embora haja uma 
menor precisão para espessuras de solo intermediárias, esta aproximação 
ainda é mais precisa que um modelo de solo homogêneo. Além disso, a 
tensão induzida é sempre maior ou igual no modelo equivalente. Logo, essa 
é uma aproximação conservativa que apresenta boa precisão e pode ser 
aplicada em várias situações. 
O mesmo pensamento utilizado precedentemente pode ser estendido 
para múltiplas camadas, calculando-se o solo equivalente através da 
redução de camadas proposta por Hummel e descrita em [23]. Esta 
formulação transforma o solo em duas camadas equivalentes, como ilustra 
a Figura 53.  
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000150
200
250Tensão indizida na extremidade do duto em função da espessura da primeira camada do solo


















Figura 53 - Redução de camadas do solo 
A resistividade da camada reduzida, assim como sua respectiva 
espessura, é descrita nas relações (3-41) e (3-42). 
 
 ρ୦ =    h୦∑ ୦౟஡౟୬ିଵ୧ୀଵ
 3-41 
 





Logo, para um solo de múltiplas camadas, primeiramente, se aplicam 
as equações (3-41) e (3-42) resultando em um solo de duas camadas. Então, 
através da equação (3-40), obtém-se um solo homogêneo equivalente. A 









Figura 54 - Redução de solo de 4 camadas 
Ao considerar α = 0°, ângulo entre o duto e a LT (ver Figura 41), o 
solo ilustrado na Figura 54 e os dados presentes na Tabela 6, a Figura 55 
apresenta uma comparação entre uma simulação com um solo de 4 
camadas, utilizando MEF para o cálculo das impedâncias, e um solo 
homogêneo equivalente, em que as impedâncias do circuito equivalente do 
acoplamento condutivo são calculadas através da solução de referência.  
 




















120 Solo de quatro camadas e solo equivalente











Tabela 6 - Dados do problema em múltiplas camadas 
LT Corrente 1 kA Distâncias  
dp= 1,2 m dlp= 100 m hlp= 17,2 m Duto Raio Interno (m) 0,1014 Raio Externo (m) 0,1095 Condutividade (MS/m) 5,8 Permeabilidade Relativa 300 Resistência de Aterramento (Ω) 108 Seccionamento do duto N=500 Revestimento  Permeabilidade Relativa 1 Resistividade (Ωm) 1 x 108 Espessura(m) 0.003 Solo Espessura da Camada (m) Resistividade (Ωm) h1= 50 100 h2= 200 200 h3= 300 500 h4= ∞ 1000 
 
Os resultados ilustrados nas figuras 51 e 55 mostram que é possível simular 
um solo de múltiplas camadas horizontais utilizando equacionamentos clássicos que 
consideram apenas o solo homogêneo. Mas, para topologias de solo mais complexas, 
outra alternativa proposta em [26], durante a realização deste trabalho, pelo próprio 
autor, é a utilização do MEF, juntamente com as equações analíticas para estimar 
uma resistividade equivalente. A metodologia apresentada consiste em minimizar a 
função erro definida em (3-43), em que,  Z୫୮୑୉୊ é a impedância mútua obtida 
através do MEF em uma simulação de múltiplas camadas e  Z୫୮୅୒(ρୣ୯) é a 
formulação analítica da impedância mútua dependente da resistividade equivalente. 
  F(ρୣ୯) =    Z୫୮୑୉୊ −  Z୫୮୅୒(ρୣ୯)  3-43 
 
A impedância analítica, presente na relação (3-43), pode ser obtida 
através das formulações de Ametani (3-19), de Lucca (3-18), do CIGRE 
(3-14) e do CCITT (3-17), estas duas últimas devem ter seu limite de 
validade respeitado.  
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Para minimização da função erro e determinação da resistividade 
equivalente, pode-se aplicar métodos de otimização, como, por exemplo, o 
método de mínimos quadrados na seguinte relação: 
 
minฮ F(ρୣ୯)ฮଶ =   minฮ Z୫୮୑୉୊ −  Z୫୮୅୒(ρୣ୯)ฮଶ 3-44 
 
Os cálculos analíticos geralmente são mais rápidos do que as 
simulações com MEF. Sendo assim, ao acoplar os dois métodos, 
recalculando a resistividade equivalente do solo apenas quando há mudança 
na topologia do mesmo, tem-se um ganho computacional significativo. Ao 
mesmo tempo, como no caso anterior, essa abordagem permite simular 
múltiplas camadas horizontais em pacotes de softwares mais simples e mais 
baratos. Porém, nesse último caso, além de simular múltiplas camadas 
horizontais, é possível simular qualquer topologia do solo: múltiplas 
camadas verticais, esféricas e defeitos no solo. 
Dada a importância da modelagem do solo no acoplamento indutivo, 
uma estratificação precisa deve ser feita ao longo do domínio de estudo. 
Este domínio é definido pela zona de interferência detalhada no item a 
seguir. 
3.5 ZONA DE INTERFERÊNCIA PARA ACOPLAMENTO 
INDUTIVO 
A região de interferência apresentada pelo CIGRE em [1], descrita 
na equação (3-1), geralmente é conservadora, implicando em um 
levantamento de campo oneroso. Por outro lado, a norma EN 50443 [27] 
apresenta regiões de interferência mais realistas conforme apresentado na 
Tabela 7. Porém, ambas referências não apresentam um cálculo explícito 
para definir a zona de interferência do acoplamento indutivo, tanto em 






Tabela 7 – Zona de Interferência para Acoplamento Indutivo (EN 50443)  
Área ૉܛܗܔܗ  [Ωm] Distância de Interferência [m]  Operação Normal  Curto Circuito  
Rural >3000 ≤3000 ρୱ୭୪୭/3 1000 ρୱ୭୪୭ 3000 
Urbana >3000 ≤3000 ≥300 ρୱ୭୪୭/10 ≥300 
 
Para uma resistividade equivalente do solo valendo 3000 Ωm, por 
exemplo, a Tabela 8 mostra uma comparação entre as distâncias obtidas 
utilizando como referência a EN 50443 e o CIGRE [1]. Como citado 
anteriormente, tem-se um valor menos conservador considerando a norma 
EN 50443. 
 
Tabela 8 – Comparação entre CIGRE e EN 50443 para ρୱ୭୪୭ = 5000 Ωm 
Área Distância de Interferência [m]  EN 50443  Operação Normal  EN 50443  Curto Circuito  CIGRE 
Rural 1667 5000 10954 Urbana ≥300 500 
 
Para uma avaliação mais criteriosa das distâncias citadas acima, o 
presente trabalho propõe a utilização das formulações apresentadas neste 
capítulo para determinação da zona de interferência. A equação (3-7) pode 
ser escrita da seguinte forma: 
 
E୫ = ෍ I୩ L୩ F(ω,
୑
୩ୀଵ
d, ρୱ୭୪୭)                                                                    [V] 3-45 
 
Através da relação precedente, tendo conhecimento dos limites 
máximos admitidos para tensões induzidas no duto, tanto em condições 
normais de operação quanto de curto circuito, gráficos podem ser plotados 
correlacionando a tensão induzida (Em) para diferentes distâncias (d) e 
resistividades do solo, em que a frequência é fixada no valor nominal da 
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LT, as correntes Ik são conhecidas, assim como o comprimento do paralelo 
equivalente de cada secção “k” do duto (Lk). Comprimento, esse que apesar 
de ser de extrema importância na determinação da zona de interferência, 
não é explícito nas normas citadas. Os subitens a seguir descrevem alguns 
casos particulares. 
3.5.1 Curto-Circuito Monofásico 
Para estimar a zona de inferência em condição de falta monofásica, 
pode-se tomar como referência a maior corrente de falta que circula próximo 
ao duto, desconsiderando o efeito dos cabos guarda e de outras estruturas 
metálicas próximas. Ao considerar o duto como um traçado único 
equivalente, paralelo à LT e com a frequência nominal da rede fixada em 
60 Hz, através da equação (3-45), chega-se na seguinte relação: 
 
k୸୧_ଵ∅ = E୫ୟ୶L୮ I୊ = F(d, ρୱ୭୪୭)                                                                [V/(km kA)] 3-46 
Onde 
kzi_1⌀ é a tensão induzida monofásica no duto normalizada, expressa 
em [V/km/kA]; 
Emax é a tensão induzida máxima permitida [V]; 
Lp é o comprimento paralelo equivalente do duto [km]; 
IF é a corrente de falta monofásica na linha [A]; 
d é a distância entre o duto e a fase onde circula IF [m]. 
A função descrita na equação (3-46) é a impedância mútua entre a 
fase faltante e o trecho do duto, onde é induzida a tensão Em, expressa em 
[Ω/km]. Logo, para as curvas subsequentes, com base nas equações (3-7), 
(3-9), (3-45) e (3-46) será adotada a fórmula descrita abaixo: 
 k୸୧_ଵ∅ = |Zpmେୟ୰ୱ୭୬ 10 ଺|                                                       [V/(km kA)]  3-47 
 
As figuras 56 e 57 mostram a distância entre o duto e a fase com 
falta em função da tensão induzida. A primeira se refere à distâncias de até 
300 metros, enquanto a segunda ilustra distâncias superiores. Com a 
metodologia proposta neste trabalho, para determinação da zona de 
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interferência, basta dividir a tensão máxima expressa em [V] pela corrente 
de curto circuito [kA] e pelo comprimento paralelo equivalente do duto em 
[km], obtendo-se, assim, o valor de kzi. A distância mínima a ser considerada 
será aquela correspondente ao valor de kzi encontrado e a resistividade 
equivalente do solo em questão. 
Apesar da modelagem com elementos finitos ser geralmente mais 
precisa, nas curvas levantadas foi utilizada a formulação de referência 
(3-11), já que, por se tratar de simulações com solo homogêneo, as 
formulações citadas são equivalentes como mostrado ao longo deste 
capítulo. Logo, nesse caso, os resultados seriam similares na hipótese que 
fosse aplicado o MEF. 
Para exemplificar o que foi ilustrado na Figura 56 e na Figura 57, 
considera-se uma corrente de curto 1kA com tempo de duração de 0,5 
segundos e um solo homogêneo de resistividade 500 Ωm, através da equação 
(2-1) a tensão máxima de toque admitida é de 287 V. Para um paralelismo 
equivalente de 5, tem-se kzi = 57,4 [V/km/kA]. A Tabela 9 mostra a zona 
de interferência aplicando a metodologia proposta, o CIGRE e a EN 50443. 
Tabela 9 – Comparação entre zonas de interferência para curto circuito 
ρsolo [Ωm] Zona de Interferência [m]  Metodologia Proposta EN 50443  CIGRE Rural Urbano 500 1288 3000 ≥300 4472 
 
A metodologia proposta é geralmente menos conservadora que as 
normas citadas, com exceção à zona de interferência definida na EN 50443 
para áreas urbanas. Nessas áreas, devido à presença de várias estruturas 
metálicas, o acoplamento indutivo é reduzido. Entretanto, esse fato é 
abordado de forma subjetiva na EN 50443. Sendo assim, em áreas urbanas, 
recomenda-se uma análise mais precisa das outras estruturas interferidas, 
como, por exemplo, uma simulação através do MEF que modele estas outras 
estruturas. Caso esta análise não seja possível, os fatores de redução de 
acoplamento (ku), propostos em [28] para áreas urbanas, podem ser 
aplicados. Outro fator de redução de acoplamento kt, que será definido a 


























































































































































3.5.1.1 Fatores de redução  
Com a aplicação dos fatores de redução a serem considerados em 
área urbanas e na presença de cabos guarda, a equação (3-47) toma a 
seguinte forma: 
 k′୸୧_ଵ∅ = |Zpmେୟ୰ୱ୭୬ 10 ଺|/ (k୲k୳ )                                         [V/(km kA)] 3-48 
  Fator de redução urbano (ܓܝ) 
A Tabela 10 mostra os fatores de redução definidos em [28] para 
aplicação em áreas urbanas.  
Tabela 10 – Fatores de redução em áreas urbana adotado por ITU [28] 
ρsolo [Ωm] ku [28] 50 0,45 500 0,35 5000 0,25 
 
A Tabela 11 mostra uma aplicação dos fatores de redução de 
acoplamento no caso anterior. Também são apresentados valores corrigidos 
da zona de interferência para a metodologia proposta, em áreas urbanas 
sem a presença de cabos guarda (kt=1). Nota-se, como esperado, que o valor 
da zona de interferência corrigido é menor que aquele que não teve aplicação 
do fator urbano. 
Tabela 11 – Zona de Interferência corrigida pelos fatores de CCITT 
ρsolo [Ωm] ku [28] k’zi 
Zona de Interferência não Corrigida[m]  
Zona de Interferência Urbana Corrigida [m]  500 0,35 164 1288 250 
  Fator de redução cabos guarda (ܓܜ) 
Em LTs que possuem cabos guarda, uma parcela da corrente de falta 
monofásica circula por esses cabos que também acabam reduzindo o 
acoplamento indutivo entre o sistema e um duto próximo enterrado. A 
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Figura 58 ilustra um circuito equivalente simplificado na presença de um 
cabo guarda. 
 
Figura 58 – LT com 1 cabo guarda (circuito monofásico equivalente) 
 
As seguintes variáveis são ilustradas na Figura 58: 
 
Zୖ – impedância própria do cabo guarda; Z୊ – impedância própria da fase; Z୫ୖ୊ – impedância mútua entre a fase e o cabo guarda; Z୫୊ – impedância mútua entre a fase e o duto; Z୫ୖ – impedância mútua entre o cabo guarda e o duto; E୫୮ – tensão induzida no duto; I୊ – corrente que circula na fase; Iୖ – corrente que circula no cabo guarda. 
 
A impedâncias próprias do cabo guarda e da fase são representados 
por Zୖ e Z୊, respectivamente. A impedâncias mútuas entre a fase o cabo 
guarda, entre o cabo guarda e o duto  
O fator de redução kt é dado pela solução do seguinte sistema de 
equações: ZୖIୖ + Z୫ୖ୊I୊ = 0Z୫ୖIୖ + Z୫୊I୊ = E୫ 3-49 
 
Então: 





Essa expressão é válida assumindo que as correntes que circulam no 
cabo guarda (IR) e a corrente de falta (IF) não são afetadas pela corrente 
induzida no duto. Por simplificação, a impedância própria do duto também 
é desconsiderada. 
O fator de redução kt é então dado pela seguinte expressão: 
 
k୲ = 1 − Zୖ୊Zୖ
Z୫ୖZ୫୊ 3-51 
 
Ao considerar ZmR ≈ ZmF tem-se: 
 
k୲ = 1 − Zୖ୊Zୖ  3-52 
 
A Figura 59 ilustra o caso onde há dois cabos guarda. 
 
 
Figura 59 - LT com 2 cabos guarda (circuito monofásico equivalente) 
 
Para obtenção do fator kt, deve-se resolver o seguinte sistema de 
equações: 
 ZୖଵIୖଵ + Z୫ୖଵୖଶIୖଶ + Z୫ୖଵ୊I୊ = 0Z୫ୖଵୖଶIୖଵ + ZୖଶIୖଶ + Z୫ୖଶ୊I୊ = 0Z୫ୖଵIୖଵ + Z୫ୖଶIୖଶ + Z୫୊I୊ = E୫  3-53 
 




E୫ = Z୫୊I୊ ቈ1 − Z୫ୖଵZ୫୊
ZୖଶZ୫ୖଵ୊ − Z୫ୖଵୖଶZ୫ୖଶ୊ZୖଵZୖଶ − Z୫ୖଵୖଶଶ −
Z୫ୖଶZ୫୊
ZୖଵZ୫ୖଶ୊ − Z୫ୖଵୖଶZ୫ୖଶ୊ZୖଵZୖଶ − Z୫ୖଵୖଶଶ ቉ 3-54 
 
Logo, a expressão do fator de redução kt, considerando dois cabos 
guarda, é dada seguinte relação: 
 
k୲ = 1 − Z୫ୖଵZ୫୊
ZୖଶZ୫ୖଵ୊ − Z୫ୖଵୖଶZ୫ୖଶ୊ZୖଵZୖଶ − Z୫ୖଵୖଶଶ −
Z୫ୖଶZ୫୊
ZୖଵZ୫ୖଶ୊ − Z୫ୖଵୖଶZ୫ୖଶ୊ZୖଵZୖଶ − Z୫ୖଵୖଶଶ  3-55 
 
Ao considerar ZmR1 ≈ ZmR1 ≈ZmF, chega-se na seguinte expressão: 
 
k୲ = 1 − ZୖଶZ୫ୖଵ୊ − Z୫ୖଵୖଶZ୫ୖଶ୊ZୖଵZୖଶ − Z୫ୖଵୖଶଶ −
ZୖଵZ୫ୖଶ୊ − Z୫ୖଵୖଶZ୫ୖଶ୊ZୖଵZୖଶ − Z୫ୖଵୖଶଶ  3-56 
 
Para aplicação dos fatores e redução apresentados, devido aos cabos 
guarda, é necessário um conhecimento prévio das impedâncias próprias e 
mútuas presentes nas equações (3-52) e (3-56). 
3.5.2 Condições Normais de Operação 
Embora a zona de interferência para o acoplamento indutivo seja 
definida pelo curto-circuito monofásico, caso haja interesse, em condições 
normais de operação, a mesma metodologia citada pode ser aplicada.  
 





A Figura 60 mostra uma linha de transmissão com condutores 
dispostos horizontalmente. Considerando que as correntes que circulam nas 
fases são defasadas de 120° em sequência positiva. Ao aplicar a equação 
(3-45), têm-se a seguinte relação: 
 
k୸୧_ଷ∅ = E୫L୮ I୐ = F(da, ρୱ୭୪୭) + 1ழିଵଶ଴°F(db, ρୱ୭୪୭) + 1ழଵଶ଴°F(dc, ρୱ୭୪୭)  [V/(km kA)] 3-57 
 
Em que kzi_3⌀ é a tensão induzida trifásica no duto normalizada, 
expressa em [V/km/kA], e IL é o módulo da corrente nas fases em [kA]. 
Logo, através das equações (3-46) e (3-57), chega-se na seguinte 
relação:  k୸୧_ଷ∅ = k୸୧_୤ୟ +  1ழିଵଶ଴°k୸୧_୤ୠ + 1ழଵଶ଴°k୸୧_୤ୡ      [V/(km kA)] 3-58 
 
Em que kzi_fa, kzi_fb e kzi_fc são as tensões induzidas monofásicas 
normalizadas para cada fase expressas em [V/km/kA]. 
Ou seja, para calcular a zona de interferência em situações normais 
de operação, basta inserir os valores obtidos para cada fase na equação 
(3-58) para construção de gráficos análogos aos da Figura 56 e da Figura 
57. Logo após, sabendo a tensão máxima permitida, aplica-se a metodologia 
citada anteriormente. O mesmo método pode ser aplicado para topologias 
com mais condutores. No caso de linhas não transpostas, onde há a presença 
de cabos guarda, a equação (3-45) deve ser aplicada considerando a corrente 

















4 ACOPLAMENTO CONDUTIVO 
No presente capítulo, será analisada a elevação do potencial do solo 
tangente ao duto na ocorrência de faltas monofásicas em LTs. Para 
determinação deste potencial elétrico, descrito inicialmente no item 4.2, 
deve-se calcular, previamente, a distribuição das correntes drenadas pelo 
solo ao longo da LT. O cálculo destas correntes é feito através de um 
circuito equivalente de falta, proposto no item 4.1. Após a validação do 
equacionamento proposto, a transferência de potencial elétrico para o duto 
é estudada, assim como a influência do solo no acoplamento condutivo e a 
zona de interferência do respectivo acoplamento. 
Correntes que circulam no solo devido a um curto circuito em 
subestações e LTs aumentam o potencial do solo com relação ao terra 
remoto na região que ocorreu a falha. Se um duto metálico enterrado se 
encontra na região de interferência, estando o duto em paralelo ou não com 
a LT, o revestimento será exposto a uma diferença de potencial. Essa 
diferença de potencial, chamada de tensão de estresse do duto, é dada pela 
seguinte relação: 
 Vୱ୲୰ = V୮ୱ − Vୢ ୳୲୭ 4-1 
 
Na equação (4-1) a tensão do duto na parte metálica, Vduto, deve-se 
ao acoplamento indutivo, estudado no capítulo precedente, e/ou possíveis 
tensões transferidas ao duto por acoplamento condutivo. O potencial 
elétrico Vps representa o potencial no solo em um ponto adjacente ao duto. 
Se a diferença de potencial for maior que a tensão máxima que o 
material pode suportar sem romper a rigidez dielétrica do revestimento, 
esse pode ser danificado, assim como o sistema de proteção catódica e o 
próprio metal, devido às correntes de fuga.  
Essa interferência é ainda mais significativa quando os dutos passam 
próximos aos eletrodos de subestações ou aterramento de torres de LTs. 
Caso o duto esteja aterrado e conectado aos eletrodos de uma subestação 
ou de uma torre, o aumento do potencial será transferido diretamente ao 
duto metálico, pondo em risco a segurança das pessoas que têm acesso ao 
duto. O potencial da torre é dado pela equação (4-2) [18], em que ZTF 
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representa a impedância equivalente de aterramento da torre e ITF a parcela 
da corrente de falta que circula pela torre. 
 V୘୊ =    I୘୊ Z୘୊  4-2 
 
 
Figura 61 – Curto circuito monofásico em uma torre de transmissão  
A Figura 61 mostra uma situação de curto circuito monofásico em 
uma torre de linha de transmissão conectada a dois terminais: A e B. Ao 
ocorrer a falta, na presença de cabos guarda (indicados em azul na figura), 
uma parcela da corrente de falta circula nesses cabos. A corrente drenada 
pelo solo assume a seguinte expressão: 
  I୘୊ =    I୊୅ +  I୊୆ − ( Iୖ୅ +  Iୖ୆) 4-3 
 
Quando o sistema não possui cabos guarda a corrente drenada pelo 




4.1 CIRCUITO EQUIVALENTE DA FALTA 
Entre a torre que ocorre a falta e os subestações (localizadas nas 
extremidades da topologia apresentada na Figura 61), existem outras torres 
que contribuirão para distribuição da corrente drenada pelo solo. A Figura 
61 ilustra essa distribuição de corrente onde há “n” torres entre o Terminal 




Figura 62 - Distribuição da corrente de falta entre as torres 
Todas as correntes drenadas pelo solo apresentadas na Figura 62 
contribuem para elevação do potencial do solo. Logo, deve-se, 
primeiramente, determinar os valores destas correntes. Para isso, uma 
modelagem similar àquela feita para o duto deve ser feita para as torres da 
LT e os cabos guarda em condição de falta.  
A Figura 63 apresenta o circuito equivalente do problema proposto. 
Nesse circuito, apenas um cabo guarda é considerado. Caso o sistema possua 
mais de um cabo guarda, as impedâncias equivalentes de cada trecho desses 
cabos podem ser inseridas no circuito apresentado, aplicando-se o 




Figura 63 – Circuito equivalente da falta monofásica 
Para solução do circuito apresentado, o sistema (4-4), descrito a 


































I୊୅ ቀZ୫୅୥ଵ + Z୅ୋቁ + E୫୅୥ଵI୊୅Z୫୅୥ଶ + E୫୅୥ଶ⋮I୊୅Z୫୅୥୬ + E୫୅୥ଶ
I୊୅ ቀZ୫୅୥୬ାଵ + Z୊ቁ + I୊୆Z୊ + E୫୅୥୬ାଵ
I୊୆ ቀZ୫୆୥୫ାଵ + Z୊ቁ + I୊୅Z୊ + E୫୆୥୫ାଵI୊୆Z୫୆୥୫ + E୫୆୥୫⋮I୊୆Z୫୆୥ଶ + E୫୆୥ଶ
























 T୅୥୧ = Z୅ୋ + Z୅୥୧ + Z୅୘୧    para     i= 1 4-8 
 T୅୥୧ = Z୅୘୧ିଵ + Z୅୥୧ + Z୅୘୧    para     i= 2 até n 4-9 
 T୅୥୧ = Z୅୘୧ିଵ + Z୅୥୧ + Z୊   para     i= n+1 4-10 
 
 T୆୥୩ = Z୆ୋ + Z୆୥୩ + Z୆୘୩    para     k= 1 4-11 
 T୆୥୩ = Z୆୘୩ିଵ + Z୆୥୩ + Z୆୘୩    para     k= 2 até m 4-12 





As tensões induzidas, E୫୅୥୧e E୫୆୥୧, descritas em (4-3) representam 
a contribuição do acoplamento indutivo entre as “K” fases que não estão 
em falta e o cabo guarda equivalente, dados pela seguinte relação: 
 













Onde I୨ é a corrente que circula na fase “j”, que opera normalmente. 
As impedâncias mútuas entre a fase “j” e cada secção “i” do cabo guarda 
equivalente são representadas por Z୨୅୥୧ e Z୨୆୥୧. Porém, devido a 
contribuição da fase em falta ser muito maior que das outras fases, 
desconsidera-se a contribuição dessas últimas. 
Com a determinação das correntes longitudinais Ig, obtêm-se as 
correntes drenadas pelo solo em cada torre com as seguintes relações: 
 I୅୘୧ = I୅୥୧ − I୊୅   para     i= 1 4-16 
 I୅୘୧ = I୅୥୧ − I୅୥୧ିଵ   para     i= 1 até n 4-17 
 I୊୘ = I୊୅ + I୊୆ − I୅୥୬ାଵ − I୆୥୫ାଵ   para     i= 1 4-18 
 I୆୘୩ = I୆୥୩ − I୊୆   para     k=1 4-19 
 I୆୘୩ = I୆୥୩ − I୆୥୩ିଵ   para     k= 1 até m 4-20 
 
Após o cálculo dessas correntes, é possível determinar a elevação do 
potencial do solo, estudada a seguir. 
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4.2 ELEVAÇÃO DO POTENCIAL DO SOLO PRÓXIMO AO DUTO 
Sistemas de potência são aterrados por diferentes tipos de eletrodos 
de aterramento. Fórmulas aproximadas geralmente são utilizadas para o 
cálculo de uma resistência equivalente de eletrodos usualmente utilizados.  
No caso de torres de linhas de transmissão, desconsiderando o efeito 
dos contrapesos e considerando solos de resistividade homogênea, tem-se a 
fórmula [18]: 
Z୘ = ρ2πr 4-21 
 
Em que, neste caso, o aterramento da torre é aproximado por um 
eletrodo semiesférico, ilustrado na Figura 64: 
 
Figura 64 - Eletrodo Equivalente 
Quanto maior a distância do ponto da falta, mais o comportamento 
do eletrodo de aterramento se assemelha ao modelo apresentado, em [18] 
são apresentadas outras formulações para a impedância de aterramento.  
A elevação do potencial elétrico a uma distância dF tensão do pé da 
torre em que ocorreu a falta, pode ser descrita pela relação: 
 
Vୱ୭୪୭ = I୘ ρ2πd୊ 4-22 
 
Estando o duto posicionado numa zona de interferência, todas as 
torres interferentes contribuirão para elevação do potencial do solo próximo 
ao duto.  
Seja “p” um ponto, adjacente e externo a um duto perfeitamente 
revestido, tem-se que o potencial nesse ponto, considerado as torres 














Onde dF é a distância da torre onde ocorre a falta, dFAi distância de 
cada torre i que interliga ao terminal A e dFBk distância de cada torre k que 
interliga ao terminal B.  
A validação do equacionamento estudado para elevação do potencial 
do solo de camada homogênea é feita no item subsequente. 
4.3 VERIFICAÇÃO DO EQUACIONAMENTO 
Para verificação do potencial induzido no solo próximo ao duto, um 
caso exemplo do SESTLC de 10 km de paralelismo entre o duto e a LT é 
tomado como referência, onde um curto monofásico é simulado no centro 
do paralelismo para uma LT que possui um cabo guarda. O problema é 
ilustrado na Figura 65. 
 
Figura 65 – Trecho de paralelismo com falta central 
Tabela 12 - Dados do Acoplamento Condutivo Testado 






Os dados do problema, listados na Tabela 12, são aplicados no 
circuito equivalente descrito na Figura 63. Após a determinação das 
correntes drenadas pelo solo em cada torre da LT, aplica-se a equação (4-23) 
para determinação da elevação do potencial do solo tangente ao duto. A 
Figura 66 mostra uma comparação entre o equacionamento proposto para 
cálculo da tensão do solo adjacente ao duto com relação ao terra remoto e 
os resultados obtidos com o software SESTLC no caso de uma falta 
monofásica, como ilustrado anteriormente. 
 
 
Figura 66 - Comparação entre o modelo implementado e o SESTLC para o 
acoplamento condutivo 
Na Figura 66, é ilustrada a validação do método proposto quando 
comparado ao software comercial SESTLC, a origem da abscissa é 
considerada o local onde ocorre a falta. Os resultados obtidos possuem erros 
insignificantes tanto para o módulo da tensão do solo quanto para sua 
respectiva fase. 
Neste caso, considerou-se o duto com revestimento perfeito, em que 
o potencial do solo não é transferido ao duto.  
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4.4 TENSÃO TRANSFERIDA AO DUTO 
Devido à alta impedância do revestimento, para revestimentos 
perfeitos, desconsidera-se o potencial transferido ao duto por acoplamento 
condutivo. Entretanto, caso haja uma redução da impedância do 
revestimento localmente, seja por um defeito no revestimento ou alguma 
característica do material quando sofre diferença de potencial elétrico, deve-
se analisar o potencial transferido para o duto. Para avaliação deste 
potencial, em [1] o seguinte circuito é considerado:  
 
Figura 67 – Circuito Equivalente de Transferência de Potencial 
Onde V୮ୱౡé potencial elétrico do solo, um ponto adjacente ao duto 
na região onde há alteração da impedância do revestimento, V୮ౡ a tensão 
transferida ao duto, Z୮ౙ a impedância característica do duto fora da região 
citada, Zୡౡ a impedância do revestimento no ponto em questão e Zୱౡ a 
impedância local devido ao solo. Essa última, para o caso em que não exista 




π ቀଵ஡ + jωεቁ L୭
                                                     [Ω] 4-24 
 
Onde L୭ é o comprimento do duto na região onde o revestimento é 
modificado, γୢ é a constante de propagação do duto revestido, raiz 
quadrada da multiplicação entre a impedância própria do duto e sua 
admitância, e rୟ é o raio equivalente do duto enterrado. Essas últimas, 
dadas pelas seguintes relações: 
 




                              γୢ ≅ ඨZ୮Zୡ                                                                                   [m/m] 4-26 
 
Supondo que εᇱୡ୩ e ρᇱୡ୩ representem, respectivamente, os valores 
médios da permissividade e da resistividade do revestimento de 
comprimento L୭, modificados durante a falta. Tem-se: 
 
Zୡ୩ = 1/L୭஠ୈ
஡ᇲౙౡஔౙౡ + j க
ᇲౙౡ஠ୈ
ஔౙౡ
                                                                                         [Ω] 4-27 
 
Caso o revestimento possua alguma falha que cause uma abertura no 
mesmo, adota-se Zୡ୭ = 0 e Zୱ౥ = ஡ସ ට஠ୱ , sendo s a área da secção transversal 
de contato entre o duto e o solo.  
Ao considerar o simples caso, onde não há juntas isolantes próximas 
a região afetada, o duto é aproximadamente retilíneo, a região exposta é 
menor que o comprimento característico do duto e que o duto se estende 
por alguns quilômetros sem aterramentos nas pontas, em [1] a seguinte 
expressão é dada para determinar a tensão transferida ao longo do duto:  
 Vୢ ୳୲୭(x) =  V୮୩eିஓౚ|୶|                                                            [V] 4-28 
 
Sendo o eixo x a abscissa ao longo da trajetória do duto e a origem 
o ponto mais próximo à torre na qual ocorreu a falta. Em que, através do 
circuito da Figura 67, tem-se: 
 
V୮୩ =   
Z୮ୡ/2Zୡ୩ + Zୱ୩ Vୱ୩                                                          [V] 4-29 
 
Uma solução mais completa, proposta neste trabalho, sem as 
restrições citadas acima, vem com a aplicação da tensão V୮୩no modelo 
equivalente do duto ao invés de utilizar a equação (4-28). O circuito 




Figura 68 – Circuito equivalente para transferência de potencial elétrico no duto 
Caso o duto esteja conectado diretamente ao eletrodo onde ocorreu 
a falta a tensão V୮୩ será a própria tensão Vୱ୩. 
4.5 INFLUÊNCIA DO SOLO NO ACOPLAMENTO CONDUTIVO 
Como relatado no capítulo precedente, os solos geralmente não são 
homogêneos, mas formados por diversas camadas de resistividade elétrica e 
profundidade diferentes. 
Devido aos diferentes valores de resistividade tem-se a variação da 
dispersão das correntes no solo. A Figura 69 apresenta o comportamento 
dos fluxos de correntes elétricas em torno do aterramento em um solo 
heterogêneo, formado por duas camadas [23]. As linhas pontilhadas são as 
superfícies equipotenciais. 
 
Figura 69 - Dispersão da corrente em duas camadas [23] 
 
. . .. . .
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4.5.1 Acoplamento Condutivo em Solos de Duas Camadas 
A Figura 70 ilustra um eletrodo semiesférico aterrado em um solo de 
duas camadas. O potencial elétrico em um ponto “p” qualquer na primeira 
camada, em relação ao infinito, é dado pela seguinte expressão [23]: 
  
V୮ = I୘ρଵ2π ۏێ







Onde K é o coeficiente de reflexão dado pela equação: 
 
K = ρଵ − ρଶρଵ − ρଶ  4-31 
 
Figura 70 –Eletrodo semiesférico em solo de duas camadas 
Considerando também as correntes que circulam nas outras torres 
presentes em um sistema que possui cabos guarda, como apresentado na 
modelagem homogênea, a tensão em um ponto qualquer do solo, antes 
descrita na equação (4-23), passa a ter a seguinte forma: 
 
V୮ୱ = I୘ρଵ2π ۏێ





ۑې + ෍ I୅୘୧ρଵ2π ۏێ







+ ෍ I୆୘୩ρଵ2π ۏێ













Para aplicação da equação precedente em solos de mais de duas 
camadas, de maneira simplificada, pode-se utilizar a mesma técnica de 
redução de camadas descrita no acoplamento indutivo, a fórmula de 
Hummel. Em [29] são presentadas ferramentas computacionais mais 
complexas, que permitem o cálculo da tensão num ponto qualquer do solo 
para solos estratificados horizontalmente em múltiplas camadas. 
A modelagem do solo também é importante no cálculo do 
acoplamento condutivo, em que, assim como no acoplamento indutivo, uma 
estratificação precisa do solo deve ser feita ao longo do domínio de estudo. 
A zona de interferência para o acoplamento condutivo é definida no item a 
seguir. 
4.6 ZONA DE INTERFERÊNCA EM ACOPLAMENTO 
CONDUTIVO 
Como estudado para o acoplamento indutivo, no acoplamento 
condutivo também se pode determinar uma zona de interferência. Através 





Onde d୊min é a distância mínima da torre em falta  a ser estudada 
e Vୱ୭୪୭max é a tensão máxima admitida, considerando apenas uma torre 
drenando corrente para o solo. Na presença de cabos guarda, devido a 
influência das outras torres do sistema, a distância mínima de interferência 
pode ser determinada após o levantamento do potencial elétrico do solo em 
diferentes pontos, considerando um domínio suficientemente grande através 
da relação (4-23). Os pontos onde a tensão for maior que o valor máximo 




5 ESTUDO DE CASO 
Após descrever os procedimentos para modelagem dos acoplamentos 
indutivo e condutivo nos capítulos precedentes, o presente capítulo mostra 
como estimar a tensão induzida causada por uma rede de 230 kV em um 
duto enterrado de 10 polegadas de diâmetro. O problema analisado é um 
estudo de caso apresentado em [30].  
Primeiramente, serão descritas as características do problema. Com 
o sistema detalhado, a interferência em regime permanente é analisada, 
nesse caso, apenas o acoplamento indutivo está presente. Posteriormente, 
estando a LT em condição de falta monofásica, o acoplamento total 
(indutivo e condutivo) será abordado. As impedâncias mútuas e próprias 
são calculadas através do MEF. 
5.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 
A Figura 71 descreve um problema típico analisado no SESTLC.   
 
Figura 71 - Sistema elétrico com duas subestações [30] 
O sistema ilustrado acima possui duas subestações, ambas são 
modeladas como uma fonte de corrente trifásica como mostra a Figura 72, 
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onde o circuito equivalente da LT e do duto que sofre interferência são 
apresentados.  
 
Figura 72 – Circuito equivalente do sistema completo 
5.1.1 Características e Traçado do Duto  
A Figura 73 representa o traçado do duto e da LT de 230 kV. Nota-
se que há regiões de paralelismo, traçados oblíquos e perpendiculares. 
 
Figura 73 – Traçado do duto e LT [30] 
 
. . . . . .








O duto de 10 polegadas tem um comprimento total de 23,423 km e 
cruza com a linha de transmissão nas proximidades da octogésima torre. O 
raio externo desse duto vale 0,1365 m (5 polegadas); com espessura de 9,2 
mm. O duto é feito de aço com condutividade de 5,8 MS/m e 
permeabilidade magnética relativa de 300. O duto está enterrado a um 
metro de profundidade em um solo homogêneo de resistividade equivalente 
igual a 100 Ωm.  
A espessura do revestimento é de 0,001 m e sua resistividade vale 0,1 
MΩm2. Ambas as extremidades do duto não são aterradas.  
As coordenadas do duto são listadas na Tabela 13. 
Tabela 13 – Coordenadas do duto 
Ponto x [m] y [m]  z [m] P1 4000 1000 -1 P2 7000 2000 -1 P3 8000 1000 -1 P4 10000 2000 -1 P5 12000 2000 -1 P6 13000 3000 -1 P7 16000 1000 -1 P8 16000 -1000 -1 P9 17000 -2000 -1 P10 20000 -1000 -1 P11 20000 -4000 -1 
 
5.1.2 Características da LT 
A linha analisada possui duas subestações: Terminal 1 e Terminal 2, 
como ilustrado na Figura 73. A resistência de aterramento dos dois 
terminais vale 0,5 Ω. Entre as subestações existem 120 vãos com uma 
extensão total de 24 km. A distância entre cada torre é de 200 m. 
A secção transversal da linha de transmissão é ilustrada na Figura 
74. A LT é constituída de 3 cabos: um para cada fase, mais 2 cabos guarda. 




Tabela 14 – Característica dos Cabos 
Tipo Fase Cabos Guarda Raio externo [m] 0,0141 0,0049 Raio interno [m] 0,0052 0 Condutividade [MS/m] 25,3607 7,5698 Permeabilidade Relativa 0,8317 8,1330 
 
 
Figura 74 - Secção transversal do problema [30] 
5.2 REGIME PERMANENTE 
Neste item, é estudado o acoplamento indutivo entre a LT e o duto 
em condições normais de operação. O problema é modelado através do 
circuito equivalente da Figura 72, onde as correntes ITAa, ITAb, e ITAc têm 
amplitude de 400 A em sequência positiva, enquanto as correntes ITBa, ITBb, 
e ITBc são nulas. A LT considerada não é transposta, sendo assim, é 
necessário calcular a corrente induzida nos cabos guarda. Esse cálculo pode 
87 
 
ser efetuado utilizando análise de circuitos, através da matriz de 
impedâncias equivalente do sistema, ou através de uma simulação 
utilizando o MEF. A secção transversal do modelo utilizado no FEMM® 
para o cálculo das correntes induzidas nos cabos guarda é mostrada na 
Figura 75. 
 
Figura 75 – Cálculo das correntes induzidas nos cabos guarda  
5.2.1 Simulações em Condição Normal de Operação 
Para simular a condição normal de operação, primeiramente, as 
correntes induzidas nos cabos guarda são calculadas. Utilizando o MEF, 
essas correntes são determinadas através do modelo apresentado na Figura 
75. As correntes são descritas na tabela Tabela 15. Nota-se que os resultados 
obtidos são similares aqueles apresentados no SESTLC.  
Tabela 15 – Correntes induzidas nos cabos guarda 





Figura 76- Tensão induzida no duto em regime permanente 
Com a aplicação do procedimento descrito no capítulo 3, utilizando 
o MEF para o cálculo das impedâncias próprias e mútuas do circuito 
equivalente apresentado na Figura 72 são calculadas as tensões induzidas 
em cada secção do circuito equivalente do duto. A Figura 76 ilustra a tensão 
induzida no duto em regime permanente. Nesse caso, tem-se uma leve 
discrepância no modelo implementado, utilizando o MEF, e o SESTLC.  
Em regime permanente, devido aos baixos níveis de tensão 
envolvidos, as diferenças numéricas são mais evidentes, ainda mais quando 
se trata de um traçado de duto complexo como neste estudo de caso. Esta 
diferença se deve às aproximações das impedâncias mútuas pelo software 
SESTLC. Esse fato fica mais evidente na Figura 77, onde as impedâncias 
são agora determinadas pela aproximação de Lucca [16] e não com aplicação 
do MEF. Nota-se que os resultados são ainda mais próximos. Entretanto, 
como discutido no capítulo 3, a solução de referência da integral de Carson, 
assim como a aplicação do MEF, equivalentes neste caso, são mais precisas.  
As diferenças numéricas apresentadas não afetam a análise do 
problema de interferência neste estudo. Em ambos os casos a tensão 
máxima induzida é levemente superior a 1 V, sendo assim, os limites 
estabelecidos na Tabela 1 também são satisfeitos em regime permanente. 









1.4 Tensão induzida ao longo do duto 












Figura 77 - Tensão induzida no duto em regime permanente (Lucca) 
5.3 CONDIÇÃO DE FALTA 
Durante a falta monofásica (fase A) a contribuição considerada de 
cada subestação é de 4 kA. Na condição de falta, o circuito da LT 
apresentado na Figura 72 é reduzido ao diagrama elétrico da Figura 78 para 
determinação das correntes em cada torre de transmissão. 
 
Figura 78 – Diagrama elétrico em condição de falta [30] 
 









1.4 Tensão induzida ao longo do duto 







 Modelo Implementado (Lucca)SESTLC
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A distribuição da corrente de falta em cada torre é calculada através 
do equacionamento descrito no capítulo 4. Como, nesse caso, a LT possui 
dois cabos guarda com as mesmas características (ZR1 = ZR1 = ZR), 
considera-se que a corrente de falta se divide igualmente entre os cabos 
para-raios, ou seja, dada a equação (A3), apresentada no anexo desta 
dissertação, tem-se: I’R1 = I’R2 = 0,5. Aplicando-se essa última relação nas 
as equações (A5) e (A7), também descritas em anexo, obtêm-se as seguintes 
fórmulas: 
 
Z୫୅୥୧ = Z୅ୖଵ୧2 +
Z୅ୖଶ୧2




Z୅୥୧ = Zୖ୧2 +
Zୖଵୖଶ୧2





Z୅ୖଵ୧ e Z୅ୖଶ୧ são as impedâncias mútuas entre a fase em falta e os 
cabos guarda R1 e R2, respectivamente, para cada secção do terminal A; 
Z୆ୖଵ୧ e Z୆ୖଶ୧, são as impedâncias mútuas entre a fase em falta e os 
cabos guarda R1 e R2, respectivamente, para cada secção do terminal B; 
Zୖଵୖଶ୧ e Zୖଵୖଶ୩ são as impedâncias mútuas entre os cabos guarda R1 
e R2 para cada secção do cabo do terminal A e do terminal B, 
respectivamente; 
Zୖ୧ e Zୖ୩ são as impedâncias próprias dos cabos guarda para cada 
secção do cabo do terminal A e do terminal B, respectivamente. 
A contribuição das fases que operam normalmente é desconsiderada. 
5.3.1 Simulações em Condição de Falta 
Em condições de falta, tanto o acoplamento indutivo quanto o 
condutivo deve ser avaliado. Com as impedâncias, próprias e mútuas, 
determinadas através do MEF, aplicação das fórmulas (5-1) e (5-2) e dos 
equacionamentos descritos no capítulo 4, calcula-se a distribuição das 
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correntes de falta ao longo dos cabos guarda e, consequentemente, a 
elevação do potencial do solo. O acoplamento indutivo é calculado 
separadamente, as correntes em cada secção do cabo guarda equivalente e 
a corrente que circula na fase em falta são consideradas. Como se trata de 
duto com revestimento perfeito, o acoplamento indutivo tem como 
resultado a tensão do duto. Logo, aplicando-se a equação (4-1), após a 
determinação da tensão no solo adjacente ao duto e o potencial elétrico do 
próprio duto, tem-se a tensão de estresse no revestimento do duto. 
Para efeito de comparação, da Figura 79 à Figura 83 são ilustrados 
os resultados obtidos tanto com o modelo implementado quanto com o 
software SESTLC. São analisadas as seguintes grandezas: corrente shunt 
de cada torre, a corrente longitudinal de cada vão dos cabos guarda, tensão 
induzida no solo tangente ao duto devido ao acoplamento condutivo, tensão 
induzida no duto por acoplamento indutivo, tensão de estresse sobre o 
revestimento e corrente longitudinal do duto. 
 
 
Figura 79 - Corrente shunt em cada torre (falta monofásica) 
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Figura 80 - Corrente longitudinal nos cabos guarda (falta monofásica) 
 
Figura 81 - Tensão induzida no solo tangente ao duto (falta monofásica) 
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Figura 82 - Tensão induzida no duto por acoplamento indutivo (falta monofásica) 
 
Figura 83 – Corrente longitudinal ao longo do duto  
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Os resultados mostram compatibilidade entre o modelo 
implementado e o software SESTLC. Uma diferença maior é identificada 
na corrente longitudinal do duto (Figura 83). Porém, a maior discrepância 
entre os dois cálculos tem valor máximo em torno de 10%, o que não afeta 
significativamente o resultado final, pois correntes shunt são muito menores 
que as longitudinais. A Figura 82 mostra que a tensão máxima neste estudo 
de caso é de aproximadamente 300 V. Logo, para um tempo de curto 
circuito em torno de 0,2 segundos, a tensão está dentro do limite 
determinado pela equação (2-1). 
Com a comparação dos métodos implementados com os resultados 
do software comercial SESTLC, neste caso de estudo, foi possível validar 
os equacionamentos citados ao longo deste trabalho para modelar 




6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No presente trabalho, foi estudada a modelagem para o cálculo de 
interferências eletromagnéticas entre linhas de transmissão e dutos 
metálicos enterrados. Os acoplamentos indutivos e condutivos foram 
modelados através de circuitos equivalentes e validados através do software 
comercial SESTLC.  
Devido à escassez na literatura nacional, uma ênfase maior foi dada 
ao acoplamento indutivo. Inicialmente, as diferentes expressões analíticas 
para o cálculo das impedâncias mútuas e próprias dos circuitos equivalentes 
foram analisadas. As formulações analíticas são aproximações da integral 
de Carson [2] e apresentam algumas limitações. Essas limitações foram 
detalhadas ao longo do capítulo 3 deste trabalho, revelando uma melhor 
aproximação da solução de referência nos equacionamentos de Lucca [16] e 
Ametani [8]. Uma abordagem distinta, possibilitando a modelagem de 
estruturas mais complexas, foi feita utilizando o MEF para o cálculo das 
impedâncias citadas. Essa última apresentou resultados melhores para o 
cálculo de impedâncias mútuas quando comparada aos métodos 
aproximados. Após a verificação do modelo para o cálculo do acoplamento 
indutivo, o qual utiliza circuitos equivalentes, foi estudada a influência da 
modelagem do solo no acoplamento indutivo. Logo, foram abordados solos 
de múltiplas camadas e o equivalente homogêneo desses solos. A simulação 
de um solo com múltiplas camadas só é possível com a aplicação da técnica 
que utiliza o MEF. Todavia, um modelo de solo equivalente permite simular 
qualquer topologia de solo em pacotes de softwares mais simples e mais 
baratos. Para modelagem de um solo homogêneo, duas técnicas foram 
abordadas neste documento, ambas publicadas ao longo da dissertação em 
[20] e [26]. Devido à importância da modelagem do solo no acoplamento 
indutivo, uma estratificação precisa deve ser feita ao longo do domínio de 
estudo. Esse domínio é definido pela zona de interferência detalhada no 
item subsequente à modelagem do solo, em que um método para 
normatização de tal região é proposto, já que as normas vigentes não 
detalham satisfatoriamente este assunto.  
Com o intuito de implementar um modelo completo para 
interferência em dutos enterrados, no capítulo 4 foi estudado o acoplamento 
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condutivo. Em um primeiro momento, um modelo simples de eletrodo 
semiesférico foi considerado. Seguindo a mesma metodologia apresentada, 
as formulações presentes em [18]  podem ser aplicadas para diferentes tipos 
de aterramento. Posteriormente, um modelo para solos de duas camadas foi 
detalhado. Para utilização desse modelo em solos de mais de duas camadas, 
a mesma abordagem descrita no capítulo 3, proposta por Hummel e citada 
em [23] pode ser utilizada ou formulações mais complexas, como detalhado 
em [29]. A zona de interferência para acoplamento condutivo também é 
discutida no final do capítulo 4. Por não ser escopo deste trabalho, não 
foram consideradas diferentes topologias de malhas de aterramento, assim 
como os efeitos dos contrapesos das torres. Porém, a mesma metodologia 
aplicada pode ser estendida para esses casos. 
Por fim, no capítulo 5, é feito um estudo de caso em que ambos os 
acoplamentos, indutivo e condutivo, são estudados para condição de falta 
e condição normal de operação. A verificação do modelo é feita novamente 
através do software SESTLC. Devido aos baixos níveis de tensão envolvidos 
no regime permanente, uma discrepância maior é encontrada entre o modelo 
implementado com o MEF e o software utilizado para verificação. A 
diferença numérica se deve às aproximações das impedâncias mútuas pelo 
software SESTLC. No entanto, essa diferença não afeta qualitativamente o 
resultado. Para um trabalho futuro, sugere-se uma modelagem completa 




ANEXO – REDUÇÃO DE CABOS GUARDA 
Algumas linhas de transmissão possuem mais de um cabo guarda, 
também chamado de cabo para-raios. Porém, nos cálculos apresentados, 
utiliza-se um circuito equivalente para os cabos guarda, como indicado na 
Figura 84 para um caso trifásico.  
 
Figura 84 - Sistema trifásico com cabo guarda equivalente 
Quando se supõe que a linha de transmissão tenha dois cabos guarda 
(R1 e R2), o cabo guarda apresentado na Figura 84 seria caminho de corrente 
equivalente para estes cabos, devendo representar tanto suas impedâncias 
próprias quanto mútuas. A matriz completa de um sistema trifásico (a,b,c) 























A corrente total no cabo guarda equivalente é definida pela equação 






A corrente normalizada (I’Ri) para um cabo guarda i, é definida na 
relação A3. 
 
I′ୖ౟ = Iୖ౟I଴  A3 
A relação A4 é obtida aplicando (A2) e (A3) nas as três primeiras 
equações do sistema (A1): 
 ZୟIୟ + ZୟୠIୠ + ZୟୡIୡ + Z଴ୟI଴ =  VୟZୠୟIୟ + ZୠIୠ + ZୠୡIୡ + Z଴ୠI଴ = VୠZୡୟIୟ + ZୡୠIୠ + ZୡIୡ + Z଴ୡI଴ =  Vୡ  A4 
 
Onde as impedâncias mútuas entre as fases e o cabo guarda 
equivalente (Z0a, Z0b e Z0c) são definidas em (A5): 
 Z଴ୟ = ZୟୖభIᇱୖభ + ZୟୖమIᇱୖమZ଴ୠ = ZୠୖభIᇱୖభ + ZୠୖమIᇱୖమZ଴ୡ = ZୡୖభIᇱୖభ + ZୡୖమIᇱୖమ
 A5 
 
A impedância própria do cabo guarda equivalente é definida pela 
ração entre V0, tensão equivalente dos cabos guarda, e I0, desconsiderando 
a influência das outras fases.  
 
 
Figura 85 - Circuito de dois cabos guarda 
Da Figura 85, tem-se as seguintes relações: 




Ao dividir as equações descritas em (A6) por I0 em ambos os lados e 
utilizando a relação (A3), obtêm-se as seguintes expressões: 
 
Z଴ = V଴I଴ = ZୖభI′ୖభ + ZୖభୖమI′ୖమ
Z଴ = V଴I଴ = ZୖభୖమI′ୖభ + ZୖమI′ୖమ
 A7 
 
Quando multiplicado a penúltima equação do sistema (A7) por I’R1, 
a última por I’R2, e somando essas equações, tem-se a seguinte relação: 
 ZୖభୟI′ୖభIୟ + ZୖభୠI′ୖభIୠ + ZୖభୡI′ୖభIୡ + ZୖభI′ୖభIୖభ + ZୖభୖమI′ୖభIୖమ =  0ZୖమୟI′ୖమIୟ + ZୖమୠI′ୖమIୠ + ZୖమୡI′ୖమIୡ + ZୖమୖభI′ୖమIୖభ + ZୖమI′ୖమIୖమ =  0 A8 
 
Ao somar as duas relações descritas em (A8) e aplicando as relações 
(A2), (A5) e (A7), tem-se o seguinte equacionamento equivalente: 
 Z଴ୟIୟ + Z଴ୠIୠ + Z଴ୡIୡ + Z଴I଴ =  0 A9 
 
Logo, através das equações (A9) e (A4), o sistema (A10) representa 
o equacionamento equivalente para o sistema (A1). 
 
൦








As impedâncias mútuas equivalente (Z0a, Z0b e Z0c) e a impedância 
própria equivalente (Z0) dependem da corrente normalizada em cada cabo 
para-raios descrita na relação (A3).  
Um equacionamento geral é apresentado em [31], em que é feita uma 
redução considerando um total de N condutores, sendo M condutores de 
fases e N-M cabos guarda. As equações para se obter um cabo guarda 

























 I଴ = I′୑ାଵ + I′୑ାଶ + ⋯ + I′୒ A14 
 
Onde I′୩ é a corrente normalizada para cada cabo guarda, dada pela 
seguinte relação: 
 
I′୩ = ୍ౡ୍బ, para k= M+1 até N. 
 
A14 
O equacionamento apresentado em [31] pode ser implementado para 
obtenção de qualquer fase equivalente, não somente cabos guarda. Um 
exemplo seria redução de uma LT, que possui mais de um cabo por fase, 
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